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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner. Carefully read 
this operation manual before using the air conditioner. It will tell you 
how to use the unit properly and help you if any trouble occurs. After 
reading the manual, keep it in your custody for future reference.
See also the operation manual included with the indoor unit for 
details on the indoor unit.
Store the operation manual included with the indoor unit together 
with this operation manual in a safe place.
After receiving the warranty card from the dealer, store it in a safe 
place.

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, daß Sie sich für ein 

Klimagerät von Daikin entschieden haben. Lesen Sie sich diese 

Bedienungsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Klimagerät 

in Betrieb nehmen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät korrekt 

betreiben. Zudem hilft sie Ihnen, falls Störungen auftreten sollten. 

Bewahren Sie die Anweisung gut auf, wenn Sie sie durchgelesen 

haben, damit Sie auch später noch darin nachschlagen können.

Schlagen Sie bezüglich Einzelheiten über das Innengerät auch in 

der Bedienungsanleitung des Innengerätes nach.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Innengerätes zusam-

men mit dieser Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Nachdem Sie die Garantiekarte von Ihrem Händler erhalten 

haben, bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Nous vous remercions d’avoir acheté ce climatiseur Daikin. Lisez 
soigneusement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser le climati-
seur. Il vous enseignera à utiliser correctement l’unité et vous aid-
era en cas de panne. Après avoir lu le manuel, rangez-le en vue 
d’une utilisation ultérieure.
Pour plus de détails concernant l’unité intérieure, reportez-vous 
également au manuel d’utilisation accompagnant l’unité intérieure.
Conservez le manuel d’utilisation accompagnant l’unité intérieure 
avec ce manuel d’utilisation dans un endroit sûr.
Après avoir reçu la carte de garantie du revendeur, conservez-la 
dans un endroit sûr.

Gracias por adquirir este sistema de climatización Daikin. Lea detenida-

mente este manual de funcionamiento antes de utilizar el sistema de cli-

matización. En él encontrará indicaciones acerca de cómo utilizar la 

unidad correctamente y le ayudará en caso de que se produzca algún 

problema. Tras leerlo, consérvelo para futura referencia.

Consulte también el manual de funcionamiento que se incluye con la uni-

dad interior para obtener detalles sobre ésta.

Guarde el manual de funcionamiento incluido con la unidad interior junto 

con este manual de funcionamiento en un lugar seguro.

Una vez que reciba la tarjeta de garantía del concesionario, guárdela en 

un lugar seguro.

Grazie per avere acquistato questo condizionatore d’aria 

Daikin. Prima di utilizzare quest’ultimo, leggere attentam-

ente il presente manuale d’uso, che illustra le modalità di 

utilizzo corretto e fornisce un supporto nell’eventualità di 

problemi di funzionamento. Dopo averlo letto, conservare

il presente manuale per potervi fare riferimento in seguito.

Si veda inoltre il manuale delle istruzioni in dotazione 

all’unità interna per ulteriori dettagli relativi all’unità interna.

Conservare il manuale delle istruzioni in dotazione 

all’unità interna con l’unità interna in un luogo sicuro.

Dopo aver ricevuto il documento di garanzia dal rivendi-

tore, conservarlo in un luogo sicuro.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτό το κλιµατιστικό Daikin. ∆ιαβάστε 

προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού πριν χρησιµοποιήσετε το 

κλιµατιστικό. Θα σας ενηµερώσει σχετικά µε τον τρόπο χρήσης της µονάδας 

και θα σας βοηθήσει αν προκύψουν προβλήµατα. Αφού διαβάσετε το 

εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές µέρος, για µελλοντική αναφορά.

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την εσωτερική µονάδα, δείτε επίσης το 

εγχειρίδιο χειρισµού που περιλαµβάνεται µαζί µε την εσωτερική µονάδα. 

Φυλάξτε µαζί σε ασφαλές µέρος, τόσο αυτό το εγχειρίδιο χειρισµού όσο και 

το εγχειρίδιο χειρισµού που περιλαµβάνεται µαζί µε την εσωτερική µονάδα.

Αφού λάβετε την κάρτα εγγύησης από τον αντιπρόσωπο, φυλάξτε την σε 

ασφαλές µέρος.

Hartelijk dank voor uw keuze van een Daikin airconditioner. 

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de 

airconditioner in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing kunt 

u lezen hoe u het apparaat op de juiste manier gebruikt en wat 

u kunt doen bij storingen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor 

het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.

Zie ook de gebruiksaanwijzing behorend bij de binnenunit voor 

bijzonderheden over de binnenunit.

Bewaar de gebruiksaanwijzing behorend bij de binnenunit 

samen met deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

Nadat u de garantiekaart van de dealer heeft ontvangen, deze 

op een veilige plaats bewaren.

Obrigado por comprar este aparelho de ar condicionado Daikin. 

Leia atentamente este manual de funcionamento antes de usar o 

aparelho de ar condicionado. O manual indica como utilizar a uni-

dade correctamente e poderá ajudá-lo caso ocorra algum pro-

blema. Depois de ler o manual, mantenha-o acessível para futura 

referência.

Consulte também o manual de funcionamento da unidade interior 

para obter informações relativas à mesma.

Guarde o manual de funcionamento da unidade interior em con-

junto com este manual de funcionamento num local seguro.

Depois de receber o cartão de garantia do vendedor, guarde-o 

num local seguro.

Ñïàñèáî çà ïîêóïêó äàííîãî êîíäèöèîíåðà ôèðìû Daikin. Äî íà÷àëà 

ðàáîòû ñ êîíäèöèîíåðîì âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàííîå ðóêîâîäñòâî ïî 

ýêñïëóàòàöèè. Â íåì èçëàãàþòñÿ ïðàâèëà íàäëåæàùåãî ïîëüçîâàíèÿ 

óñòðîéñòâîì è ïðèâîäÿòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïîëüçîâàòåëþ ïî ïîèñêó è 

óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé. Ïîñëå èçó÷åíèÿ ðóêîâîäñòâà ñîõðàíèòå åãî 

äëÿ îáðàùåíèé â áóäóùåì.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî âíóòðåííåìó áëîêó ïðèâåäåíà â ðóêîâîäñòâå ïî 

ýêñïëóàòàöèè, ïðèëàãàåìîìó ê âíóòðåííåìó áëîêó. 

Õðàíèòå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè, ïðèëàãàåìîå ê âíóòðåííåìó áëîêó, 

âìåñòå ñ äàííûì ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè â íàäåæíîì ìåñòå. 

Ïîëó÷èâ ãàðàíòèéíûé òàëîí îò äèëåðà, ñïðÿ÷üòå åãî â íàäåæíîå ìåñòî.

Daikin klimalarını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimayı kullanmadan önce kul�
lanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu size üniteyi nasıl kullanmanız gerektiği ve 
eğer herhangi bir sorun oluşursa yardım konusunda bilgi verecektir. Kullanma kılavu�
zunu okuduktan sonra, ileride başvurmak için saklayınız. 
Ayrıca iç mekan ünitesi ile birlikte bulunan iç mekan ünitesinin detaylarına ilişkin kul�
lanım kılavuzunu da okuyunuz. 
İç mekan ünitesi kullanım kılavuzu ve kullanım kılavuzunu birlikte, güvenli bir yerde 
saklayınız. 
Satıcıdan garanti belgesini aldıktan sonra, güvenli bir yerde saklayınız.
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1 Ðóññêèé
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Êîíäèöèîíåð ñèñòåìû VRVIII 
Ñåðèÿ VRVIII-Q 

Ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè

СОДЕРЖАНИЕ
1. ÌÅÐÛ ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ...................................... 1

2. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ........... 5

3. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ .......................... 6

4. ÏÓËÜÒ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

È ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ/

ÍÀÃÐÅÂ: ÍÀÇÂÀÍÈÅ È ÔÓÍÊÖÈß ÊÀÆÄÎÃÎ 

ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËß È ÄÈÑÏËÅÉ

(ñì. ðèñóíîê 2 è 3).................................... 6

5. ÐÀÁÎ×ÈÉ ÄÈÀÏÀÇÎÍ .............................. 8

6. ÏÎÐßÄÎÊ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ...................... 8

7. ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÅ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ.....13

8. ÑÅÇÎÍÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ................. 14

9. ÏÅÐÅ×ÈÑËßÅÌÛÅ ÄÀËÅÅ ÑÈÌÏÒÎÌÛ 

ÍÅ ßÂËßÞÒÑß ÏÐÈÇÍÀÊÀÌÈ ÎÒÊÀÇÎÂ 

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÀ ................................... 14

10. ÏÎÈÑÊ È ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ 

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ................................ 17

Важная информация об используемом 
хладагенте
Äàííîå èçäåëèå ñîäåðæèò èìåþùèå 
ïàðíèêîâûé ýôôåêò ôòîðèðîâàííûå ãàçû, 
íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå 
Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà.

(1)
 ÏÃÏ = ïîòåíöèàë ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùååâðîïåéñêèì èëè
ìåñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ìîæåò áûòü 
íåîáõîäèìà ïåðèîäè÷åñêàÿ ïðîâåðêà íà
íàëè÷èå óòå÷åê õëàäàãåíòà. 
Çà áîëåå
ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü ê
ñâîåìó ìåñòíîìó äèëåðó.

1. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ýôôåêòà îò 
èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèé äàííîãî 
êîíäèöèîíåðà è èñêëþ÷åíèÿ íåèñïðàâíîñòåé 
âñëåäñòâèå íåïðàâèëüíîãî îáðàùåíèÿ 

ðåêîìåíäóåòñÿ âíèìàòåëüíî ïðî÷åñòü äàííîå 
ðóêîâîäñòâî ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè.
Äàííûé êîíäèöèîíåð îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè 
“ýëåêòðîïðèáîðîâ, íå ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ”.
•Описанные в данном документе меры 
предосторожности делятся на два типа: 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. 
Оба типа содержат важную информацию, 
относящуюся к безопасности. 
Обязательно соблюдайте все без 
исключения меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Íåñîáëþäåíèå 
íàäëåæàùèì îáðàçîì 
äàííûõ èíñòðóêöèé 
ìîæåò ïðèâåñòè ê 
òðàâìå èëè ñìåðòè.

ВНИМАНИЕ Èãíîðèðîâàíèå 
äàííûõ èíñòðóêöèé 
÷ðåâàòî 
ïîâðåæäåíèåì 
èìóùåñòâà èëè 
ïîëó÷åíèåì ñåðüåçíîé 
òðàâìû ïðè 
îïðåäåëåííûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ.

•После прочтения храните данное 
руководство под рукой, чтобы к нему 
можно было обратиться в случае 
необходимости. При передаче 
оборудования новому пользователю не 
забудьте также передать ему данное 
руководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Помните, что продолжительное прямое 
воздействие холодного или теплого 
воздуха от кондиционера, или воздуха, 
который слишком холодный или 
слишком теплый, может оказывать 
вредное влияние на Ваше физическое 
состояние или здоровье. 
При неисправности кондиционера 
(появление запаха гари и т.п.) выключите 
питание прибора и свяжитесь со своим 
местным дилером.
Äàëüíåéøàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïðè äàííûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ îïàñíà, ïîñêîëüêó ìîæåò 
ïðèâåñòè ê îòêàçó, ïîðàæåíèþ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè âîçãîðàíèþ.

Ìàðêà õëàäàãåíòà R410A

Âåëè÷èíà ÏÃÏ 
(1) 1975
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Ðóññêèé 2

Проконсультируйтесь у своего местного 
дилера относительно проведения 
монтажных работ. 
Ñàìîñòîÿòåëüíîå âûïîëíåíèå ðàáîò 
îïàñíî, ïîñêîëüêó ìîæåò ïðèâåñòè ê óòå÷êå 
âîäû, ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè 
âîçãîðàíèþ.
Проконсультируйтесь у своего местного 
дилера относительно внесения 
изменений, ремонта и технического 
обслуживания кондиционера.
Íåêâàëèôèöèðîâàííî âûïîëíåííàÿ ðàáîòà 
ìîæåò ïðèâåñòè ê óòå÷êå âîäû, ïîðàæåíèþ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè âîçãîðàíèþ.
Не размещайте предметы, включая 
стержни, Ваши пальцы и т.п. в 
воздухозаборном и воздуховыпускном 
отверстиях.
Êîíòàêò ñ áûñòðî âðàùàþùèìèñÿ 
ëîïàñòÿìè âåíòèëÿòîðà ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïîëó÷åíèþ òðàâìû.
Никогда не прикасайтесь к отверстию 
для выхода воздуха или к 
горизонтальным створкам при 
перемещающейся поворотной 
заслонке.
Âîçìîæíî çàùåìëåíèå ïàëüöåâ èëè 
ïîëîìêà áëîêà.
Остерегайтесь возгорания в случае 
утечки хладагента.
Åñëè êîíäèöèîíåð íå ðàáîòàåò äîëæíûì 
îáðàçîì, íàïðèìåð, íå ãåíåðèðóåò 
õîëîäíûé èëè òåïëûé âîçäóõ, ýòî ìîæåò 
áûòü âûçâàíî óòå÷êîé õëàäàãåíòà.
Îáðàòèòåñü ê ñâîåìó äèëåðó çà ïîìîùüþ.
Õëàäàãåíò âíóòðè êîíäèöèîíåðà áåçîïàñåí 
è îáû÷íî íå ïðîòåêàåò.
Îäíàêî â ñëó÷àå óòå÷êè, êîíòàêò õëàäàãåíòà 
ñ îòêðûòîé ãîðåëêîé, íàãðåâàòåëåì èëè 
ïëèòîé ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ 
òîêñè÷íîãî ãàçà.
Íå èñïîëüçóéòå êîíäèöèîíåð, ïîêà 
êâàëèôèöèðîâàííûé îáñëóæèâàþùèé 
ïåðñîíàë íå ïîäòâåðäèò óñòðàíåíèå óòå÷êè.
В случае утечки хладагента обратитесь 
за консультацией к своему местному 
дилеру для получения информации о 
необходимых действиях.
Ïðè óñòàíîâêå êîíäèöèîíåðà â ìàëåíüêîì 
ïîìåùåíèè, ñëåäóåò ïðèíèìàòü 
íàäëåæàùèå ìåðû, ÷òîáû â ñëó÷àå óòå÷êè 
õëàäàãåíòà åãî êîëè÷åñòâî íå ïðåâûøàëî 
óðîâíÿ äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè. Â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
íåñ÷àñòíîìó ñëó÷àþ èç-çà íåäîñòàòêà 
êèñëîðîäà.
Обращайтесь к профессиональному 
персоналу для установки аксессуаров и 
обязательно используйте только 
аксессуары, указанные изготовителем.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ äåôåêòà 
âñëåäñòâèå ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíåííîé 

ðàáîòû, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê óòå÷êå âîäû, 
ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè 
âîçãîðàíèþ.
Проконсультируйтесь у своего местного 
дилера относительно перемещения или 
переустановки кондиционера.
Íåïðàâèëüíî âûïîëíåííàÿ ðàáîòà ïî 
óñòàíîâêå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîòåêàíèÿì 
âîäû, ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè 
âîçãîðàíèþ.
Обязательно используйте 
предохранители с правильным 
обозначением тока.
Íå èñïîëüçóéòå íåïðàâèëüíûå 
ïðåäîõðàíèòåëè, ìåäíûå èëè äðóãèå 
ïðîâîäà â êà÷åñòâå èõ çàìåíèòåëåé, 
ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò âûçâàòü ïîðàæåíèå 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, âîçãîðàíèå, òðàâìó 
èëè ïîâðåæäåíèå óñòðîéñòâà.
Следует обязательно заземлить 
прибор. 
Â êà÷åñòâå çàçåìëåíèÿ íå èñïîëüçóéòå 
êîììóíàëüíûé òðóáîïðîâîä, ìîëíèåîòâîä 
èëè òåëåôîííûé çàçåìëèòåëü. 
Íåïðàâèëüíîå çàçåìëåíèå ìîæåò ïðèâåñòè 
ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè 
âîçãîðàíèþ. 
Ñèëüíûå âñïëåñêè òîêîâ îò ìîëíèè èëè îò 
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ìîãóò âûçûâàòü 
ïîâðåæäåíèå êîíäèöèîíåðà.
Проконтролируйте установку 
выключателя тока утечки заземления.
Îòñóòñòâèå ïðåðûâàòåëÿ óòå÷êè íà çåìëþ 
ìîæåò ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé ïîðàæåíèÿ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè ïîæàðà.
Проконсультируйтесь у Вашего дилера 
на предмет возможного затопления 
кондиционера вследствие стихийных 
бедствий, таких как наводнение или 
тайфун.
Â òàêèõ ñëó÷àÿõ íå ýêñïëóàòèðóéòå 
êîíäèöèîíåð, èíà÷å ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
íåèñïðàâíîñòè, ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì 
òîêîì èëè âîçãîðàíèþ.
Не начинайте или завершайте работу 
кондиционера при установке 
выключателя электропитания в 
положение ВКЛ или ВЫКЛ.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
âîçãîðàíèþ èëè ïðîòåêàíèþ âîäû. Êðîìå 
òîãî, âåíòèëÿòîð ìîæåò ðåçêî íà÷àòü 
âðàùàòüñÿ, åñëè ñðàáîòàåò ôóíêöèÿ 
êîìïåíñàöèè ïåðåáîÿ â ïèòàíèè, ÷òî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê òðàâìå.
Не эксплуатируйте изделие в 
воздушной среде, содержащей пары 
масла для жарки или пары машинного 
масла.
Íàëè÷èå â âîçäóõå ïàðîâ ìàñëà ìîæåò ñòàòü 
ïðè÷èíîé ïîëîìêè, ïîðàæåíèÿ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè âîçãîðàíèÿ.
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3 Ðóññêèé

Не эксплуатируйте изделие в местах с 
большой концентрацией масляного 
дыма, таких как кухня, или в местах 
скопления горючих или агрессивных 
газов либо металлической пыли.
Ýêñïëóàòàöèÿ èçäåëèÿ â ýòèõ ìåñòàõ ìîæåò 
ïðèâåñòè ê âîçãîðàíèþ èëè 
íåèñïðàâíîñòÿì.
Не распыляйте горючие вещества 
(например, лак для волос или 
инсектицид) вблизи изделия.
Не следует чистить изделие, используя 
органические растворители, такие  как 
разбавитель для краски.
Èñïîëüçîâàíèå îðãàíè÷åñêèõ 
ðàñòâîðèòåëåé ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå 
èçäåëèÿ, ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì 
èëè âîçãîðàíèþ.
Подключая кондиционер, используйте 
специально предназначенный для этого 
источник питания.
Èñïîëüçîâàíèå ëþáîãî äðóãîãî èñòî÷íèêà 
ïèòàíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê âûäåëåíèþ 
òåïëà, âîçãîðàíèþ èëè íåèñïðàâíîñòÿì.

ВНИМАНИЕ
Используйте кондиционер только по 
прямому назначению. 
Íå èñïîëüçóéòå êîíäèöèîíåð äëÿ 
îõëàæäåíèÿ èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è 
ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà, ïîñêîëüêó ýòî 
ìîæåò îêàçûâàòü ïàãóáíîå âëèÿíèå íà 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, êà÷åñòâî è/èëè 
äîëãîâå÷íîñòü óêàçàííûõ îáúåêòîâ.
Не снимайте кожух вентилятора 
наружного блока. 
Êîæóõ çàùèùàåò îò êîíòàêòà ñ áûñòðî 
âðàùàþùèìñÿ âåíòèëÿòîðîì, ÷òî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê òðàâìå. 
Не размещайте восприимчивые к влаге 
предметы непосредственно под 
внутренним или наружным блоком.
Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ êîíäåíñàöèÿ íà 
îñíîâíîì áëîêå èëè òðóáàõ ñ õëàäàãåíòîì, 
çàãðÿçíåííûé âîçäóøíûé ôèëüòð èëè 
çàñîðåííûé äðåíàæ ìîãóò âûçâàòü êàïàíèå, 
÷òî ïðèâåäåò ê çàãðÿçíåíèþ èëè âûõîäó èç 
ñòðîÿ óêàçàííûõ ïðåäìåòîâ.
Чтобы избежать недостатка кислорода 
обеспечьте комнату достаточной 
вентиляцией, если совместно с 
кондиционером используется такое 
оборудование, как, например, горелка.
После длительного использования 
проверьте подставку и ее крепление на 
предмет возможного повреждения.
Åñëè ïîâðåæäåíèå íå óñòðàíèòü, áëîê 
ìîæåò óïàñòü è òðàâìèðîâàòü ÷åëîâåêà.

Не оставляйте огнеопасные аэрозоли 
или использованные аэрозольные 
баллончики возле блока, поскольку это 
может вызвать возгорание.
Перед очисткой обязательно 
останавливайте эксплуатацию, 
отключайте выключатель питания или 
извлекайте шнур питания из розетки. 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì è 
ïîëó÷åíèþ òðàâìû.
Во избежание поражения электрическим 
током не работайте с мокрыми руками. 
Не располагайте приборы, которые 
вырабатывают открытый огонь, в местах, 
на которые попадает воздушный поток из 
блока, поскольку это может ухудшать 
работу горелки. 
Не следует размещать нагревательные 
устройства непосредственно под 
блоком, так как тепло, выделяемое ими, 
может привести к деформации блока. 
Не разрешайте детям садиться на 
наружный блок или класть на него какие-
либо предметы.
Ïàäåíèå èëè îïðîêèäûâàíèå ìîæåò 
ïðèâåñòè ê òðàâìå.
Не допускайте попадания на контроллер 
прямого солнечного излучения.
Âîçìîæíî îáåñöâå÷èâàíèå 
æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîãî äèñïëåÿ, ÷òî 
èñêëþ÷èò îòîáðàæåíèå äàííûõ.
Не протирайте контроллер пульта 
управления бензином, растворителем, 
химическими очистителями и т.д.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îáåñöâå÷èâàíèþ 
ïóëüòà èëè ïîâðåæäåíèþ åãî ïîêðûòèÿ. Ïðè 
ñèëüíîì çàãðÿçíåíèè ñìî÷èòå ëîñêóò òêàíè 
â íåéòðàëüíîì ðàñòâîðèìîì ÷èñòÿùåì 
ñðåäñòâå, õîðîøî åå âûæìèòå è íà÷èñòî 
ïðîòðèòå ïóëüò. Ïîñëå ÷åãî ïðîòðèòå åãî ñ 
ïîìîùüþ ñóõîé òêàíè.
Не закрывайте вентиляционные и 
воздуховыпускные отверстия.
Îñëàáëåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà ìîæåò 
ñòàòü ïðè÷èíîé íèçêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé. 
Следует предусмотреть, чтобы дети, 
растения или животные не находились 
непосредственно на пути воздушного 
потока из блока, поскольку это может 
оказать на них вредное влияние.
Не промывайте кондиционер или 
удаленный контроллер водой, так как 
это может привести к поражению 
электрическим током или возгоранию.
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Ðóññêèé 4

Не устанавливайте кондиционер в таком 
месте, в котором существует опасность 
утечки горючего газа.
Â ñëó÷àå óòå÷êè, ñêàïëèâàíèå ãàçà âáëèçè 
êîíäèöèîíåðà ìîæåò âûçâàòü âîçãîðàíèå.
Емкости с горючими веществами, такие 
как аэрозольные баллончики, следует 
размещать не ближе, чем на расстоянии 
1 м от места выхода воздуха.
Åìêîñòè ìîãóò âçîðâàòüñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì 
ïîòîêà òåïëîãî âîçäóõà èç âíóòðåííåãî èëè 
íàðóæíîãî áëîêà.
Установите дренажный шланг для 
обеспечения беспрепятственного дренажа.
Â ñëó÷àå åñëè íå îáíàðóæèâàåòñÿ 
ñîîòâåòñòâóþùèé ñëèâ èç äðåíàæíîé òðóáû 
íàðóæíîãî áëîêà âî âðåìÿ ðàáîòû 
êîíäèöèîíåðà, âîçìîæíî, ÷òî èìååò ìåñòî 
çàãðÿçíåíèå òðóáû.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê óòå÷êå âîäû 
âíóòðåííåãî áëîêà. Ïðè òàêèõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ âûêëþ÷èòå êîíäèöèîíåð è 
îáðàòèòåñü ê ìåñòíîìó äèëåðó çà ïîìîùüþ.
Устройство не предназначено для 
использования детьми младшего 
возраста без присмотра и немощными 
особами.
Ýòî ìîæåò âûçâàòü óõóäøåíèå ôèçè÷åñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ è áûòü âðåäíûì äëÿ çäîðîâüÿ.
За детьми нужен присмотр, чтобы они не 
играли с блоком или его пультом 
дистанционного управления.
Îïàñíûå äåéñòâèÿ äåòåé ìîãóò ïðèâåñòè ê 
óõóäøåíèþ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è 
íàíåñòè âðåä çäîðîâüþ.
Следите за тем, чтобы дети не играли на 
наружном блоке или вблизи него.
Íåîñòîðîæíîå ïðèêîñíîâåíèå ê áëîêó 
ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå.
Не следует ставить емкости с водой 
(цветочные вазы и т.п.) на блок, так как 
это может вызвать поражение 
электрическим током или возгорание.
Проконсультируйтесь со своим дилером 
по вопросу очистки внутренней 
поверхности кондиционера воздуха.
Íåïðàâèëüíàÿ î÷èñòêà ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïîëîìêå ïëàñòìàññîâûõ äåòàëåé, óòå÷êå 
âîäû èëè äðóãîìó ïîâðåæäåíèþ, à òàêæå 
ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Во избежание травмы не прикасайтесь к 
вентиляционному отверстию или 
алюминиевым пластинам блока.
Ни в коем случае не нажимайте на 
кнопку удаленного контроллера 
твердым заостренным предметом.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Никогда не растягивайте и не сгибайте 
электрический провод пульта 
дистанционного управления
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ðàáîòû 
áëîêà.
Не эксплуатируйте кондиционер в 
комнате, где производилась 
дезинфекция с применением 
инсектицида.
Íåñîáëþäåíèå ýòîãî òðåáîâàíèÿ ìîæåò 
ïðèâåñòè ê îòëîæåíèþ â áëîêå õèìèêàòîâ, 
êîòîðûå ìîãóò ïîäâåðãàòü îïàñíîñòè 
çäîðîâüå ëþäåé ñ ïîâûøåííîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê ïîäîáíûì âåùåñòâàì.
Не размещайте в непосредственной 
близости от наружного блока различные 
предметы и не допускайте скопления 
вокруг него листьев и другого мусора.
Ëèñòüÿ ÿâëÿþòñÿ pàññàäíèêîì ìåëêèõ 
æèâîòíûõ, êîòîpûå ìîãóò ïpîíèêíóòü â áëîê. 
Oêàçàâøèñü â áëîêå, òàêèå æèâîòíûå ìîãóò 
âûçâàòü ñáîè â åãî pàáîòå, çàäûìëåíèå èëè 
âîçãîpàíèå ïpè âñòóïëåíèè â êîíòàêò ñ 
ýëåêòpè÷åñêèìè äåòàëÿìè.
Никогда не прикасайтесь к внутренним 
компонентам блока управления.
Íå ñíèìàéòå ëèöåâóþ ïàíåëü. 
Ïðèêîñíîâåíèå ê íåêîòîðûì âíóòðåííèì 
êîìïîíåíòàì ìîæåò âûçâàòü ïîðàæåíèå 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì è ïîâðåæäåíèå 
óñòðîéñòâà. Ïî âîïðîñàì ïðîâåðêè è 
ðåãóëèðîâêè âíóòðåííèõ êîìïîíåíòîâ 
îáðàùàéòåñü ê ñâîåìó äèëåðó.
Не оставляйте беспроводный пульт 
дистанционного управления в местах, 
где существует вероятность попадания 
в него влаги.
Ïðè ïîïàäàíèè âëàãè âïóëüò 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, ñóùåñòâóåò 
îïàñíîñòü óòå÷êè òîêà è ïîâðåæäåíèÿ 
ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ.
Смотрите под ноги во время чистки или 
осмотра фильтра.
Ïðè ðàáîòå íà âûñîòå òðåáóåòñÿ ïðåäåëüíàÿ 
âíèìàòåëüíîñòü.
Åñëè îïîðà íåóñòîé÷èâà, Âû ìîæåòå óïàñòü, 
÷òî ïðèâåäåò ê òðàâìàòèçìó.
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5 Ðóññêèé

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[Один блок (серия с тепловым насосом)]

[Один блок (серия с рекуперацией теплоты)]

*1: Èçíà÷àëüíîå êîëè÷åñòâî çàïðàâëåííîãî õëàäàãåíòà

[Комбинированный блок (серия с тепловым 
насосом)]

[Комбинированный блок (серия с 
рекуперацией теплоты)]

Модель RQYQ140PY1 RQYQ180PY1

Источник питания

Ôàçà - 3N~ 3N~
×àñòîòà (Ãö) 50 50

Íàïðÿæåíèå (Â) 380-415 380-415
Номинальная 
холодопроизводительность

(êÂò) 14,0 18,0

Номинальная 
теплопроизводительность

(êÂò) 16,0 20,0

Габаритные размеры (В×Ш×Г) (ìì) 1680x635x765 1680x635x765

Масса (êã) 175 175

Марка хладагента - R410A R410A

Заправка хладагента (*1) (êã) 11,1 11,1

Расчетное давление

Ñòîðîíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 40 40
(ÌÏà) 4,0 4,0

Ñòîðîíà íèçêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 33 33
(ÌÏà) 3,3 3,3

Модель RQEQ140PY1 RQEQ180PY1 RQEQ212PY1

Источник питания

Ôàçà - 3N~ 3N~ 3N~
×àñòîòà (Ãö) 50 50 50

Íàïðÿæåíèå (Â) 380-415 380-415 380-415
Номинальная 
холодопроизводительность

(êÂò) 14,0 18,0 21,2

Номинальная 
теплопроизводительность

(êÂò) 16,0 20,0 22,4

Габаритные размеры (В×Ш×Г) (ìì) 1680×635×765 1680×635×765 1680×635×765

Масса (êã) 175 175 179

Марка хладагента - R410A R410A R410A

Заправка хладагента (*1) (êã) 10,3 10,6 11,2

Расчетное давление

Ñòîðîíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 40 40 40
(ÌÏà) 4,0 4,0 4,0

Ñòîðîíà íèçêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 33 33 33
(ÌÏà) 3,3 3,3 3,3

Модель RQCYQ280PY1 RQCYQ360PY1 RQCYQ460PY1

Источник питания

Ôàçà - 3N~ 3N~ 3N~
×àñòîòà (Ãö) 50 50 50
Íàïðÿæåíèå (Â) 380-415 380-415 380-415
Номинальная 
холодопроизводительность

(êÂò) 28,0 36,0 46,0

Номинальная 
теплопроизводительность

(êÂò) 32,0 40,0 52,0

Габаритные размеры 
(В×Ш×Г)

(ìì)
(1680×635×765)

+
(1680×635×765)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
Масса (êã) 175+175 175+175 175+175+175
Марка хладагента - R410A R410A R410A
Заправка хладагента (êã) 11,1+11,1 11,1+11,1 11,1+11,1+11,1
Расчетное давление
Ñòîðîíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 40 40 40

(ÌÏà) 4,0 4,0 4,0
Ñòîðîíà íèçêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 33 33 33

(ÌÏà) 3,3 3,3 3,3

Модель RQCYQ500PY1 RQCYQ540PY1

Источник питания

Ôàçà - 3N~ 3N~
×àñòîòà (Ãö) 50 50
Íàïðÿæåíèå (Â) 380-415 380-415
Номинальная 
холодопроизводительность

(êÂò) 50,0 54,0

Номинальная 
теплопроизводительность

(êÂò) 56,0 60,0

Габаритные размеры 
(В×Ш×Г)

(ìì)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
Масса (êã) 175+175+175 175+175+175
Марка хладагента - R410A R410A
Заправка хладагента (êã) 11,1+11,1+11,1 11,1+11,1+11,1
Расчетное давление
Ñòîðîíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 40 40

(ÌÏà) 4,0 4,0
Ñòîðîíà íèçêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 33 33

(ÌÏà) 3,3 3,3

Модель RQCEQ280PY1 RQCEQ360PY1 RQCEQ460PY1

Источник питания

Ôàçà - 3N~ 3N~ 3N~
×àñòîòà (Ãö) 50 50 50
Íàïðÿæåíèå (Â) 380-415 380-415 380-415
Номинальная 
холодопроизводительность

(êÂò) 28,0 36,0 46,0

Номинальная 
теплопроизводительность

(êÂò) 32,0 40,0 52,0

Габаритные размеры 
(В×Ш×Г)

(ìì)
(1680×635×765)

+
(1680×635×765)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
Масса (êã) 175+175 175+175 175+175+175
Марка хладагента - R410A R410A R410A
Заправка хладагента (êã) 10,3+10,3 10,6+10,6 10,6+10,3+10,3
Расчетное давление
Ñòîðîíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 40 40 40

(ÌÏà) 4,0 4,0 4,0
Ñòîðîíà íèçêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 33 33 33

(ÌÏà) 3,3 3,3 3,3

Модель RQCEQ500PY1 RQCEQ540PY1 RQCEQ636PY1

Источник питания

Ôàçà - 3N~ 3N~ 3N~
×àñòîòà (Ãö) 50 50 50
Íàïðÿæåíèå (Â) 380-415 380-415 380-415
Номинальная 
холодопроизводительность

(êÂò) 50,0 54,0 63,6

Номинальная 
теплопроизводительность

(êÂò) 56,0 60,0 67,2

Габаритные размеры 
(В×Ш×Г)

(ìì)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
Масса (êã) 175+175+175 175+175+175 179+179+179
Марка хладагента - R410A R410A R410A
Заправка хладагента (êã) 10,6+10,6+10,3 10,6+10,6+10,6 11,2+11,2+11,2
Расчетное давление
Ñòîðîíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 40 40 40

(ÌÏà) 4,0 4,0 4,0
Ñòîðîíà íèçêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 33 33 33

(ÌÏà) 3,3 3,3 3,3

Модель RQCEQ712PY1 RQCEQ744PY1 RQCEQ816PY1

Источник питания

Ôàçà - 3N~ 3N~ 3N~
×àñòîòà (Ãö) 50 50 50
Íàïðÿæåíèå (Â) 380-415 380-415 380-415
Номинальная 
холодопроизводительность

(êÂò) 71,2 74,4 81,6

Номинальная 
теплопроизводительность

(êÂò) 78,4 80,8 87,2

Габаритные размеры 
(В×Ш×Г)

(ìì)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
Масса (êã) 179+175+175+175 179+179+175+175 179+179+179+175
Марка хладагента - R410A R410A R410A
Заправка хладагента (êã) 11,2+10,6+10,6+10,3 11,2+11,2+10,6+10,6 11,2+11,2+11,2+10,6
Расчетное давление
Ñòîðîíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 40 40 40

(ÌÏà) 4,0 4,0 4,0
Ñòîðîíà íèçêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 33 33 33

(ÌÏà) 3,3 3,3 3,3

Модель RQCEQ848PY1

Источник питания

Ôàçà - 3N~
×àñòîòà (Ãö) 50
Íàïðÿæåíèå (Â) 380-415
Номинальная 
холодопроизводительность

(êÂò) 84,8

Номинальная 
теплопроизводительность

(êÂò) 89,6

Габаритные размеры 
(В×Ш×Г)

(ìì)

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
+

(1680×635×765)
Масса (êã) 179+179+179+179
Марка хладагента - R410A
Заправка хладагента (êã) 11,2+11,2+11,2+11,2
Расчетное давление
Ñòîðîíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 40

(ÌÏà) 4,0
Ñòîðîíà íèçêîãî äàâëåíèÿ (áàð) 33

(ÌÏà) 3,3
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Ðóññêèé 6

Ôóíêöèÿ ðåêóïåðàöèè òåïëîòû íå 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îäíîì 
áëîêå. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü 
êîìáèíèðîâàííûé áëîê.

Ìîäåëè RQCYQ280~540PY1 è 
RQCEQ280~848PY1 ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
êîìáèíèðîâàííûé áëîê, êîòîðûé ñîñòîèò èç 
îäíîáëî÷íûõ óñòàíîâîê.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè óêàçàíû â 
Одноблочной установке â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè àâòîíîìíûõ áëîêîâ.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Äàííîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 
ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàññìàòðèâàåìûõ íèæå 
ñèñòåì ñî ñòàíäàðòíûì óïðàâëåíèåì. Ïåðåä 
íà÷àëîì ðàáîòû ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî 
ñâîèì äèëåðîì Daikin îòíîñèòåëüíî ïðàâèë 
ýêñïëóàòàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òèïó è ìîäåëè 
Âàøåé ñèñòåìû.

Åñëè ó âàñ óñòàíîâëåíà çàêàçíàÿ ñèñòåìà 
óïðàâëåíèÿ, ñâÿæèòåñü ñ äèëåðîì êîìïàíèè 
Daikin äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé 
èíôîðìàöèè ïî ýêñïëóàòàöèè âàøåé ñèñòåìû.

Íàðóæíûå áëîêè (см. рис. 1)

•Наименования и функции компонентов 
(см. рис. 1.1 и 1.2)
1. Íàðóæíûé áëîê
2. Êîìíàòíûé áëîê
3. Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
4. Âïóñê âîçäóõà
5. Âûïóñê âîçäóõà
6. Áëîê BS (òîëüêî RQCEQ)
7. Ïåðåêëþ÷àòåëü Îõëàæäåíèå/Íàãðåâ
8. Òðóáîïðîâîä äëÿ õëàäàãåíòà

(íà ðèñ.1.1 èçîáðàæåíà ñèñòåìà òåïëîâîãî 
íàñîñà ñ ïåðåêëþ÷àòåëåì Îõëàæäåíèå/Íàãðåâ)
(íà ðèñ.1.2 èçîáðàæåíà ñèñòåìà ðåêóïåðàöèè 
òåïëîòû ñ ïåðåêëþ÷àòåëåì Îõëàæäåíèå/Íàãðåâ)

4. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ: 
НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И ДИСПЛЕЙ
(см. рисунок 2 и 3)

1. Кнопка включения/выключения
Íàæìèòå íà êíîïêó, è ñèñòåìà íà÷íåò 
ðàáîòàòü. Ïîâòîðíîå íàæàòèå êíîïêè 
ïðèâîäèò ê îñòàíîâó ñèñòåìû.

2. Лампочка индикации работы (красная)
Ëàìïà ñâåòèòñÿ â ïðîöåññå ðàáîòû.

3. Пиктограмма “ ” (переключение 
режима под контролем)
Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó ðåæèìàìè 
Îõëàæäåíèå/Íàãðåâ íåâîçìîæíî ñ ïîìîùüþ 
ïóëüòà ÄÓ, íà êîòîðîì îòîáðàæàåòñÿ äàííûé 
çíà÷îê.
Ñì. ãëàâó “6-5 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ 
ÏÓËÜÒÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß”.

4. Пиктограмма “ ” (задвижка 
воздушного потока)
Ñì. ãëàâó “ Ïîðÿäîê ýêñïëóàòàöèè - 
Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî 
ïîòîêà”.

5. Пиктограмма “ ” (вентиляция/
очистка воздуха)
Äàííûé äèñïëåé ïîêàçûâàåò, ÷òî áëîê 
âåíòèëÿöèè ôóíêöèîíèðóåò (ýòè áëîêè 
ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè àêñåññóàðàìè)

6. Пиктограмма “ ” (установка 
температуры)
Â äàííîé ïèêòîãðàììå îòîáðàæàåòñÿ 
óñòàíîâëåííàÿ ïîëüçîâàòåëåì òåìïåðàòóðà.

7. Пиктограмма “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 
(режим работы)
Â äàííîé ïèêòîãðàììå îòîáðàæàåòñÿ 
òåêóùèé ðåæèì ðàáîòû.

8. Пиктограмма “ ” 
(запрограммированное время)
Â äàííîé ïèêòîãðàììå îòîáðàæàåòñÿ 
çàïðîãðàììèðîâàííîå âðåìÿ çàïóñêà èëè 
îñòàíîâà ñèñòåìû.

9. Пиктограмма “ ” (контроль/
тестовая операция)
Ïðè íàæàòîé êíîïêå êîíòðîëÿ/òåñòîâîé 
îïåðàöèè â äàííîé ïèêòîãðàììå 
îòîáðàæàåòñÿ òåêóùèé ðåæèì ñèñòåìû.

10.Пиктограмма “ ” (режим 
централизованного управления)
Âûñâå÷èâàíèå äàííîé ïèêòîãðàììû 
óêàçûâàåò íà íàõîæäåíèå ñèñòåìû â ðåæèìå 
öåíòðàëèçîâàííîãî óïðàâëåíèÿ (ýòî íå 
ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòíîé õàðàêòåðèñòèêîé.)

11.Пиктограмма “ ” (скорость 
вентилятора)
Â äàííîé ïèêòîãðàììå îòîáðàæàåòñÿ 
âûáðàííàÿ ïîëüçîâàòåëåì ñêîðîñòü 
âåíòèëÿòîðà.

Ïåðåêëþ÷àòåëü 
Îõëàæäåíèå/
Íàãðåâ

Ðåæèìû ðàáîòû

Серия инвертора
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7 Ðóññêèé

12.Пиктограмма “ ” (время для очистки 
воздушного фильтра)
Ñì. ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 
âíóòðåííåãî áëîêà.

13.Пиктограмма “ ” (запуск 
размораживания/горячего пуска)
Ñìîòðèòå ãëàâó “Ïîðÿäîê ýêñïëóàòàöèè - 
Îïèñàíèå ðåæèìà íàãðåâà”.

14.Кнопка запуска/останова режима 
таймера
Ñì. ãëàâó “Ïîðÿäîê ýêñïëóàòàöèè - 
Ïðîãðàììèðîâàíèå íà÷àëà è çàâåðøåíèÿ 
ðàáîòû ñèñòåìû ñ ïîìîùüþ òàéìåðà”.

15.Кнопка включения/выключения 
таймера
Ñì. ãëàâó “Ïîðÿäîê ýêñïëóàòàöèè - 
Ïðîãðàììèðîâàíèå íà÷àëà è çàâåðøåíèÿ 
ðàáîòû ñèñòåìû ñ ïîìîùüþ òàéìåðà”.

16.Кнопка контроля/тестовой операции
Äàííàÿ êíîïêà ïîäëåæèò èñïîëüçîâàíèþ 
òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì 
îáñëóæèâàþùèì ïåðñîíàëîì â öåëÿõ 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

17.Кнопка программирования времени
Èñïîëüçóéòå äàííóþ êíîïêó äëÿ 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ âðåìåíè çàïóñêà è/èëè 
îñòàíîâà.
Ñì. ãëàâó “6-4 ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÍÀ×ÀËÀ È ÇÀÂÅÐØÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ 
ÑÈÑÒÅÌÛ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÒÀÉÌÅÐÀ”.

18.Кнопка задания температуры.
Èñïîëüçóéòå äàííóþ êíîïêó äëÿ óñòàíîâêè 
òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû.

19.Кнопка восстановления знака фильтра
Ñì. ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 
âíóòðåííåãî áëîêà.

20.Кнопка регулировки скорости 
вентилятора
Íàæèìàéòå äàííóþ êíîïêó äëÿ âûáîðà 
ïðåäïî÷òèòåëüíîé ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà.

21.Кнопка выбора режима работы
• Íàæèìàéòå äàííóþ êíîïêó äëÿ âûáîðà 

ïðåäïî÷òèòåëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû.
• Íàæìèòå äàííóþ êíîïêó äëÿ 

îáîçíà÷åíèÿ îñíîâíîãî ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Ñì. ãëàâó “6-5 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ 
ÏÓËÜÒÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß”.

22.Кнопка корректировки направления 
воздушного потока
Ñì. ãëàâó “ Ïîðÿäîê ýêñïëóàòàöèè - 
Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî 
ïîòîêà”.

23.Переключатель выбора только 
вентилятора/кондиционирования 
воздуха
Ïåðåâåäèòå ïåðåêëþ÷àòåëü â ïîëîæåíèå 
“ ” äëÿ âûáîðà òîëüêî ðàáîòû 
âåíòèëÿòîðà èëè â ïîëîæåíèå “ ” ñ öåëüþ 
âûáîðà îïåðàöèè íàãðåâà èëè îõëàæäåíèÿ.

24.Переключатель режима нагрева/
охлаждения
Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü â ïîëîæåíèå 
“ ” äëÿ ïåðåõîäà â ðåæèì îõëàæäåíèÿ èëè 
â ïîëîæåíèå “ ” äëÿ ïåðåõîäà â ðåæèì 
íàãðåâà.

25.Терморезистор
Îí îïðåäåëÿåò òåìïåðàòóðó â ïîìåùåíèè 
âîêðóã ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

26.Данные кнопки используются, когда 
установлен блок вентиляции (эти 
аксессуары приобретаются отдельно)
Ñì. ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè áëîêà 
âåíòèëÿöèè.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ íà ïóëüò ïðÿìîãî 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ. Âîçìîæíî 
îáåñöâå÷èâàíèå æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîãî 
äèñïëåÿ, ÷òî çàòðóäíèò îòîáðàæåíèå äàííûõ.

• Íèêîãäà íå ðàñòÿãèâàéòå è íå ñãèáàéòå 
ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåèñïðàâíîñòè áëîêà.

• Íå äîïóñêàéòå ïðèêîñíîâåíèÿ îñòðûõ èëè 
òÿæåëûõ ïðåäìåòîâ ê êíîïêàì ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ìîæåò 
áûòü ïîâðåæäåí èëè ìîæåò ñëó÷èòüñÿ åãî 
ïîëîìêà.

• Â îòëè÷èå îò ñèòóàöèé, âîçíèêàþùèõ ïðè 
ôàêòè÷åñêîé ðàáîòå, íà ðèñ. 2 ïðåäñòàâëåíî 
èçîáðàæåíèå ñî âñåìè âîçìîæíûìè 
âàðèàíòàìè èíäèêàöèè.

• Íà ðèñóíêå 2 èçîáðàæåí ïóëüò 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñ îòêðûòîé 
êðûøêîé.

• Äëÿ ìîäåëåé FXS, FXM, FXL è FXN êíîïêà 
ðåãóëèðîâêè íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî 
ïîòîêà (22) íå äîñòóïíà, à ïðè åå íàæàòèè íà 
äèñïëåå (4) îòîáðàæàåòñÿ íàäïèñü “NOT 
AVAILABLE”.
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5. РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé è ýôôåêòèâíîé 
ðàáîòû ñèñòåìû èñïîëüçóéòå åå â óêàçàííûõ 
íèæå äèàïàçîíàõ òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Îõëàæäåíèå:
Ïðè äëèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè êîíäèöèîíåðà 
â ïîìåùåíèè ïðè òåìïåðàòóðå 21°C èëè íèæå, 
ïðè âëàæíîñòè 80% èëè áîëåå ìîæåò ïðîèçîéòè 
îáëåäåíåíèå âíóòðåííèõ äåòàëåé âíóòðåííèõ 
áëîêîâ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê óòå÷êå âîäû.

• Íàãðåâ:
Êîíäèöèîíåð ìîæåò ïðåêðàòèòü ðàáîòó äëÿ 
çàùèòû ìåõàíèçìà, åñëè óëè÷íàÿ 
òåìïåðàòóðà ñîñòàâëÿåò 21°C èëè áîëåå.

• Âî èçáåæàíèå êîíäåíñàöèè è óòå÷êè âîäû èç 
áëîêà.
Åñëè çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû èëè âëàæíîñòè 
âûõîäÿò çà äîïóñòèìûå ïðåäåëû, ìîãóò 
ñðàáàòûâàòü çàùèòíûå óñòðîéñòâà, è 
êîíäèöèîíåð ìîæåò âûêëþ÷àòüñÿ.

6. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Ïîðÿäîê ýêñïëóàòàöèè èçìåíÿåòñÿ â 
çàâèñèìîñòè îò êîìáèíàöèè íàðóæíîãî 
áëîêà è ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. 
Ïðî÷òèòå ãëàâó “Ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå”.

• Äëÿ çàùèòû áëîêà óñòàíàâëèâàéòå îñíîâíîé 
âûêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå 
çà 6 ÷àñîâ äî íà÷àëà ðàáîòû.
Íà ïðîòÿæåíèè ïåðèîäà èñïîëüçîâàíèÿ 
êîíäèöèîíåðà íå îòêëþ÷àéòå åãî îò ñåòè, 
÷òîáû îáåñïå÷èòü ïëàâíûé ñòàðò.

• Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåèñïðàâíîñòè â 
îñíîâíîì èñòî÷íèêå ïèòàíèÿ âî âðåìÿ 
ðàáîòû, àâòîìàòè÷åñêè âûïîëíÿåòñÿ 
ïåðåçàïóñê ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ïèòàíèÿ.

6-1ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ, 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ И АВТОНОМНАЯ 
РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА

• Ðåæèì ðàáîòû íå ìîæåò áûòü èçìåíåí ñ 
ïîìîùüþ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ, íà äèñïëåå êîòîðîãî 
îòîáðàæàåòñÿ “ ” (ïåðåêëþ÷åíèå 
ðåæèìà ïîä êîíòðîëåì).
Èçìåíÿéòå ðåæèì ðàáîòû ñ ïîìîùüþ ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, íà äèñïëåå 
êîòîðîãî íå îòîáðàæàåòñÿ “ ”.

• Ïðè îòîáðàæåíèè íà äèñïëåå “ ” 
(ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìà ïîä êîíòðîëåì) ñì. 
ãëàâó “Ïîðÿäîê ýêñïëóàòàöèè -  Óñòàíîâêà 
îñíîâíîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ”.

• Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îáîãðåâà âåíòèëÿòîð 
ìîæåò ïðîäîëæàòü âðàùàòüñÿ â òå÷åíèå 
1 ìèíóòû äëÿ ïåðåíîñà òåïëîòû âî 
âíóòðåííèé áëîê.

• Èíòåíñèâíîñòü âîçäóøíîãî ïîòîêà ìîæåò 
àâòîìàòè÷åñêè èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò 
òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè èëè âåíòèëÿòîð 
ìîæåò íåìåäëåííî îñòàíîâèòüñÿ. Ýòî íå 
ÿâëÿåòñÿ íåèñïðàâíîñòüþ.

• Äëÿ çàùèòû ìåõàíèçìà ñèñòåìà ìîæåò 
àâòîìàòè÷åñêè êîíòðîëèðîâàòü 
èíòåíñèâíîñòü âîçäóøíîãî ïîòîêà.

• Èíîãäà ýòî ìîæåò ïðîèñõîäèòü äëÿ 
çàâåðøåíèÿ ðàáîòû, ÷òîáû èçìåíèòü 
èíòåíñèâíîñòü âîçäóøíîãî ïîòîêà.
Ýòî ÿâëÿåòñÿ íîðìîé â ðàáîòå óñòðîéñòâà.

• Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà (Ðåêóïåðàöèÿ 
òåïëîòû (RQCEQ) òîëüêî) 
Â äàííîì ðåæèìå ðàáîòû ïåðåêëþ÷åíèå 
îõëàæäåíèÿ/íàãðåâà âûïîëíÿåòñÿ 
àâòîìàòè÷åñêè.

ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ (См. рис. 4)

Íàæìèòå íà êíîïêó ðåæèìà ðàáîòû 
ñòîëüêî ðàç, ñêîëüêî òðåáóåòñÿ äëÿ 
âûáîðà ïðåäïî÷òèòåëüíîãî ðåæèìà 
ðàáîòû;

“ ” Îïåðàöèÿ îõëàæäåíèÿ
“ ” Îïåðàöèÿ íàãðåâà
“ ” Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà
“ ” Ðàáîòà òîëüêî âåíòèëÿòîðà

Íàæìèòå íà êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ.
Çàãîðàåòñÿ ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû, 
è ñèñòåìà íà÷èíàåò ðàáîòàòü.

ДЛЯ СИСТЕМ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 
РЕЖИМОВ ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВА (см. 
рисунок 4 и 7)

Âûáåðèòå ðåæèì ðàáîòû ïðè ïîìîùè 
ïåðåêëþ÷àòåëÿ îõëàæäåíèÿ / íàãðåâà 
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

“ ” “ ” Îïåðàöèÿ îõëàæäåíèÿ 
(см. рис. 7.1)

“ ” “ ” Îïåðàöèÿ íàãðåâà (см. рис. 7.2)
“ ” “ ” Ðàáîòà òîëüêî âåíòèëÿòîðà

(см. рис. 7.3)

Íàæìèòå íà êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ. (См. рис. 4)
Çàãîðàåòñÿ ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû, 
è ñèñòåìà íà÷èíàåò ðàáîòàòü.

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ ÍÀÃÐÅÂ

íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà –5°~43°CDB –20°~21°CDB

–20°~15,5°CWB

êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà 21°~32°CDB 15°~27°CDB

14°~25°CWB

âëàæíîñòü â ïîìåùåíèè ≤ 80% -

1

2
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9 Ðóññêèé

РЕГУЛИРОВКА (См. рис. 4)
Äëÿ óñòàíîâêè íóæíîé òåìïåðàòóðû, 
ñêîðîñòè âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà è 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà (òîëüêî 
äëÿ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
BRC1A52: FXC, FXF, FXH, FXK, FXA), 
âûïîëíÿéòå ïðîöåäóðó, óêàçàííóþ íèæå.

Íàæìèòå íà êíîïêó óñòàíîâêè 
òåìïåðàòóðû è çàäàéòå íóæíóþ 
òåìïåðàòóðó.

Ïðè êàæäîì íàæàòèè êíîïêè 
óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå 
òåìïåðàòóðû ïîâûøàåòñÿ èëè 
ïîíèæàåòñÿ íà 1°C.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Óñòàíîâèòå òåìïåðàòóðó â ïðåäåëàõ 

ðàáî÷åé îáëàñòè.
• Ïðè ðàáîòå òîëüêî âåíòèëÿòîðà 

óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû íå âîçìîæíà.

Íàæìèòå íà êíîïêó ðåãóëèðîâêè ñêîðîñòè 
âåíòèëÿòîðà è âûáåðèòå 
ïðåäïî÷òèòåëüíóþ ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà.

Íàæìèòå íà êíîïêó ðåãóëèðîâêè 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðèâåäåíà â 
ãëàâå “Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ 
âîçäóøíîãî ïîòîêà”.

ОСТАНОВКА СИСТЕМЫ (см. рис. 4)

Çàíîâî íàæìèòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ.
Ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû ãàñíåò, è 
ñèñòåìà ïðåêðàùàåò ðàáîòó.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Íå âûêëþ÷àéòå ýëåêòðîïèòàíèå ñðàçó 

æå ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû ñèñòåìû.
• Ñèñòåìå òðåáóåòñÿ 5 ìèíóò äëÿ 

îñòàòî÷íîé ðàáîòû äðåíàæíîãî íàñîñà.
Áûñòðîå âûêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîòåêàíèþ âîäû èëè 
äðóãèì ïðîáëåìàì.

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ НАГРЕВА
• Â öåëîì, äëÿ äîñòèæåíèÿ çàäàííîé 

òåìïåðàòóðû îáîãðåâ ìîæåò ïðîèñõîäèòü 
äîëüøå, ÷åì îõëàæäåíèå. 
Ðåêîìåíäóåòñÿ íà÷èíàòü ñ òîãî ðåæèìà, 
êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ äî ïðèìåíåíèÿ 
ôóíêöèè òàéìåðà.

• Ñëåäóþùèå îïåðàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñ öåëüþ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïàäåíèÿ òåïëîâîé 
ìîùíîñòè èëè óìåíüøåíèÿ ïîòîêà õîëîäíîãî 
âîçäóõà.

Операция размораживания
• Âî âðåìÿ îáîãðåâà óâåëè÷èâàåòñÿ 

çàìîðàæèâàíèå òåïëîîáìåííèêà 
íàðóæíîãî áëîêà. 
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
óìåíüøàåòñÿ, è ñèñòåìà ïåðåõîäèò â 
ðåæèì ðàçìîðàæèâàíèÿ.

• Âåíòèëÿòîð âíóòðåííåãî áëîêà 
âûêëþ÷àåòñÿ, è íà ïóëüòå 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ âûâîäèòñÿ 
“ ”.

• Ìàêñèìóì ÷åðåç 10 ìèíóò ïîñëå 
ðàçìîðàæèâàíèÿ ñèñòåìà ñíîâà 
âîçâðàùàåòñÿ â ðåæèì íàãðåâà.

• Âîçäóøíûé ïîòîê áóäåò ïåðåêëþ÷åí â 
ðåæèì ëåãêîãî îáäóâà èëè îñòàíîâêè.

• Åñëè âîçäóøíûé ïîòîê óñòàíîâëåí â 
ðåæèì ëåãêîãî îáäóâà èëè îñòàíîâêè, 
êîíäèöèîíåð âåðíåòñÿ â ïðåäûäóùåå 
ïîëîæåíèå ïðèìåðíî ÷åðåç 5-15 ìèíóò.

Горячий запуск
• Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âûäóâàíèÿ 

õîëîäíîãî âîçäóõà èç êîìíàòíîãî áëîêà 
ïðè çàïóñêå îïåðàöèè íàãðåâà 
âûïîëíÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêèé îñòàíîâ 
âåíòèëÿòîðà êîìíàòíîãî áëîêà. Íà 
äèñïëåå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ âûñâå÷èâàåòñÿ “ ”.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Ïðè ïîíèæåíèè óëè÷íîé òåìïåðàòóðû 
òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü óìåíüøàåòñÿ. Â 
òàêèõ ñèòóàöèÿõ âìåñòå ñ áëîêîì 
èñïîëüçóéòå è äðóãèå íàãðåâàòåëüíûå 
ïðèáîðû (ïðè îäíîâðåìåííîì 
èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðîâ, êîòîðûå 
âûðàáàòûâàþò îòêðûòûé îãîíü, ïîñòîÿííî 
ïðîâåòðèâàéòå ïîìåùåíèå).
Íå ðàñïîëàãàéòå ïðèáîðû, êîòîðûå 
âûðàáàòûâàþò îòêðûòûé îãîíü, â ìåñòàõ 
âîçäåéñòâèÿ íà íèõ âîçäóøíîãî ïîòîêà, 
âûõîäÿùåãî èç áëîêà, èëè æå ïîä ñàìèì 
áëîêîì.

• Òðåáóåòñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ äëÿ íàãðåâà 
âîçäóõà â êîìíàòå ñ íà÷àëà ðàáîòû 
óñòðîéñòâà, â òå÷åíèå êîòîðîãî ñèñòåìà 
öèðêóëÿöèè òåïëîãî âîçäóõà ïîëíîñòüþ 
íàãðååò âîçäóõ â êîìíàòå.

• Åñëè ãîðÿ÷èé âîçäóõ ïîäíèìàåòñÿ ê ïîòîëêó, 
îñòàâëÿÿ íàäïîëüíóþ ÷àñòü õîëîäíîé, 
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü öèðêóëÿòîð 
(âíóòðåííèé âåíòèëÿòîð äëÿ öèðêóëÿöèè 
âîçäóõà). Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé 
îáðàòèòåñü ê Âàøåìó äèëåðó.
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6-2ПРОГРАММИРОВАНИЕ СУХОГО 
РЕЖИМА

• Ôóíêöèÿ äàííîãî ðåæèìà - óìåíüøèòü 
âëàæíîñòü â ïîìåùåíèè ñ ìèíèìàëüíûì 
óìåíüøåíèåì òåìïåðàòóðû.

• Ìèêðîêîìïüþòåð àâòîìàòè÷åñêè 
îïðåäåëÿåò òåìïåðàòóðó è  ñêîðîñòü 
âåíòèëÿòîðà.

• Ñèñòåìà íå ðàáîòàåò ïðè íèçêîé 
òåìïåðàòóðå â ïîìåùåíèè.

• Ìèêðîêîìïüþòåð àâòîìàòè÷åñêè 
êîíòðîëèðóåò òåìïåðàòóðó è ñêîðîñòü 
âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà, ïîýòîìó äàííûå 
ïàðàìåòðû íå ìîãóò ðåãóëèðîâàòüñÿ ñ 
ïîìîùüþ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íåäîñòóïíà, åñëè 
òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè ñîñòàâëÿåò 
20°C èëè íèæå.

• Ïðîãðàììíàÿ ôóíêöèÿ îñóøåíèÿ 
âîçäóõà çàáèðàåò èç êîìíàòû âëàãó, 
êîãäà êîíäèöèîíåð ðàáîòàåò â ðåæèìå 
ëåãêîãî ïðåðûâèñòîãî îõëàæäåíèÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè 
ñëèøêîì íå îïóñêàëàñü.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íå êîíòðîëèðóåò 
óðîâåíü âëàæíîñòè.

• Âî âíóòðåííèõ áëîêàõ òèïà FXL è FXN 
ôóíêöèÿ îñóøåíèÿ âîçäóõà íåäîñòóïíà.

ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ (См. рис. 5)
ПРИМЕЧАНИЕ

• Åñëè “ ” (Îïåðàöèÿ îõëàæäåíèÿ) íå 
îòîáðàæàåòñÿ, ñì. “6-1 ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ, 
ÍÀÃÐÅÂ, ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß È 
ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÐÀÁÎÒÀ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÀ”, è 
óñòàíîâèòå “ ” (Îïåðàöèÿ îõëàæäåíèÿ). 
Ïîêà êîíäèöèîíåð óñòàíîâëåí â ðåæèì “ ” 
(Îïåðàöèÿ îõëàæäåíèÿ), îí íå ìîæåò áûòü 
ïåðåêëþ÷åí â ðåæèì “ ” 
(ïðîãðàììèðîâàíèå ñóõîãî ðåæèìà).

Íàæèìàéòå íà êíîïêó âûáîðà ðåæèìà 
ðàáîòû ñòîëüêî ðàç, ñêîëüêî òðåáóåòñÿ 
äëÿ âûáîðà “ ” (ïðîãðàììèðîâàíèå 
ñóõîãî ðåæèìà).

Íàæìèòå íà êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ.
Çàãîðàåòñÿ ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû, 
è ñèñòåìà íà÷èíàåò ðàáîòàòü.

Íàæìèòå êíîïêó êîððåêòèðîâêè 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà (òîëüêî 
äëÿ FXC, FXF, FXH, FXK, FXA). Ïîäðîáíàÿ 
èíôîðìàöèÿ ïðèâåäåíà â ãëàâå 
“Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî 
ïîòîêà”.

Çàíîâî íàæìèòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ.
Ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû ãàñíåò, è 
ñèñòåìà ïðåêðàùàåò ðàáîòó.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Íå âûêëþ÷àéòå ýëåêòðîïèòàíèå ñðàçó 

æå ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû ñèñòåìû.
• Ñèñòåìå òðåáóåòñÿ 5 ìèíóò äëÿ 

îñòàòî÷íîé ðàáîòû äðåíàæíîãî íàñîñà.
Áûñòðîå âûêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîòåêàíèþ âîäû èëè 
äðóãèì ïðîáëåìàì.

ДЛЯ СИСТЕМ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 
РЕЖИМОВ ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВА 
(См. рис. 8)

Âûáåðèòå ðåæèì îõëàæäåíèÿ ñ ïîìîùüþ 
ïåðåêëþ÷àòåëÿ Îõëàæäåíèå/Íàãðåâ.

Íàæèìàéòå íà êíîïêó âûáîðà ðåæèìà 
ðàáîòû ñòîëüêî ðàç, ñêîëüêî òðåáóåòñÿ 
äëÿ âûáîðà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñóõîãî 
ðåæèìà “ ”.

Íàæìèòå íà êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ.
Çàãîðàåòñÿ ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû, 
è ñèñòåìà íà÷èíàåò ðàáîòàòü.

Íàæìèòå êíîïêó êîððåêòèðîâêè 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà (òîëüêî 
äëÿ FXC, FXF, FXH, FXK, FXA). Ïîäðîáíàÿ 
èíôîðìàöèÿ ïðèâåäåíà â ãëàâå 
“Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî 
ïîòîêà”.

Çàíîâî íàæìèòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ.
Ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû ãàñíåò, è 
ñèñòåìà ïðåêðàùàåò ðàáîòó.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Íå âûêëþ÷àéòå ýëåêòðîïèòàíèå ñðàçó 

æå ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû ñèñòåìû.
• Ñèñòåìå òðåáóåòñÿ 5 ìèíóò äëÿ 

îñòàòî÷íîé ðàáîòû äðåíàæíîãî íàñîñà.
Áûñòðîå âûêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîòåêàíèþ âîäû èëè 
äðóãèì ïðîáëåìàì.
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11 Ðóññêèé

6-3РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (См. рис. 6) 
(только для кондиционеров со 
сдвоенным потоком, 
множественным потоком , угловых, 
подвешиваемых к потолку и 
закрепляемых на стене)

Íàæìèòå íà êíîïêó íàïðàâëåíèÿ 
âîçäóøíîãî ïîòîêà äëÿ âûáîðà 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóõà.
Ïèêòîãðàììà çàäâèæêè 
âîçäóøíîãî ïîòîêà 
ðàçâåðòûâàåòñÿ, êàê ïîêàçàíî 
íèæå, è íàïðàâëåíèå âîçäóøíîãî 
ïîòîêà íåïðåðûâíî èçìåíÿåòñÿ.  
(Àâòîìàòè÷åñêàÿ íàñòðîéêà 
ðàçâåðòûâàíèÿ)

Íàæìèòå íà êíîïêó ðåãóëèðîâêè 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà  
äëÿ âûáîðà ïðåäïî÷òèòåëüíîãî 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóõà.

Ðàçâåðòûâàíèå ïèêòîãðàììû 
çàäâèæêè âîçäóøíîãî ïîòîêà 
ïðåêðàùàåòñÿ è íàïðàâëåíèå 
âîçäóøíîãî ïîòîêà ôèêñèðóåòñÿ. 
(Çàäàíèå ôèêñèðîâàííîãî íàïðàâëåíèÿ 
âîçäóøíîãî ïîòîêà.)

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДВИЖКИ ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА 

Â óêàçàííûõ íèæå óñëîâèÿõ ìèêðî-ÝÂÌ 
ðåãóëèðóåò íàïðàâëåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà, 
êîòîðîå ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò îáîçíà÷àåìîãî 
ïèêòîãðàììîé.

Âîçìîæíà êîððåêòèðîâêà íàïðàâëåíèÿ 
âîçäóøíîãî ïîòîêà îäíèì èç ñëåäóþùèõ 
ñïîñîáîâ.
• Çàäâèæêà âîçäóøíîãî ïîòîêà 

ñàìîñòîÿòåëüíî ôèêñèðóåòñÿ â ñâîåì 
ïîëîæåíèè.

• Íàïðàâëåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà ìîæåò áûòü 
çàôèêñèðîâàíî ïîëüçîâàòåëåì.
Àâòîìàòè÷åñêîå “ ” èëè ïðåäïî÷òèòåëüíîå 
ïîëîæåíèå “ ”. (См. рис. 13)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Ïåðåìåùàåìàÿ ïðåäåëüíàÿ ïîçèöèÿ 

çàäâèæêè ÿâëÿåòñÿ ïåðåìåííîé. Çà 
ïîäðîáíîñòÿìè îáðàùàéòåñü ê äèëåðó 
êîìïàíèè Daikin. (Òîëüêî äëÿ áëîêîâ ñî 
ñäâîåííûì ïîòîêîì, ìíîæåñòâåííûì 
ïîòîêîì, óãëîâûõ, ïîäâåøèâàåìûõ ê 
ïîòîëêó è çàêðåïëÿåìûõ íà ñòåíå.)

• Èçáåãàéòå ðàáîòû â ãîðèçîíòàëüíîì 
íàïðàâëåíèè “ ”. Ýòî ìîæåò âûçâàòü 
ïîÿâëåíèå íà ïîòîëêå âëàãè èëè ñëîÿ 
ïûëè.

6-4ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАЧАЛА И 
ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ПРИ ПОМОЩИ ТАЙМЕРА (См. рис. 
9)

• Òàéìåð èñïîëüçóåòñÿ äâóìÿ 
óêàçàííûìè íèæå ñïîñîáàìè. 
Ïðîãðàììèðîâàíèå âðåìåíè îñòàíîâà 
“ ”. Ñèñòåìà ïðåêðàùàåò ðàáîòó 
ïî èñòå÷åíèè çàäàííîãî âðåìåíè.
Ïðîãðàììèðîâàíèå âðåìåíè çàïóñêà 
“ ”. Ñèñòåìà íà÷èíàåò ðàáîòó ïî 
èñòå÷åíèè çàäàííîãî âðåìåíè.

• Òàéìåð ìîæåò áûòü çàïðîãðàììèðîâàí 
íà 72 ÷àñà (íå áîëåå).

• Ïðåäóñìîòðåíî ïðîãðàììèðîâàíèå 
âðåìåíè çàïóñêà è îñòàíîâà çà îäíó 
îïåðàöèþ.

Íàæìèòå òðåáóåìîå ÷èñëî ðàç íà êíîïêó 
çàïóñêà / îñòàíîâà ðåæèìà òàéìåðà è 
âûáåðèòå íà äèñïëåå ðåæèì.
Èçîáðàæåíèå ìèãàåò.
• Ïðè ââîäå â äåéñòâèå òàéìåðà îñòàíîâà 

“ ”
• Ïðè ââîäå â äåéñòâèå òàéìåðà çàïóñêà 

“ ”

Íàæìèòå íà êíîïêó âðåìåíè 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ è óñòàíîâèòå âðåìÿ 
äëÿ îñòàíîâà èëè çàïóñêà ñèñòåìû.

Êàæäîå íàæàòèå äàííîé êíîïêè 
ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ èëè 
óìåíüøåíèþ âðåìåíè íà 1 ÷àñ.

Íàæìèòå íà êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ òàéìåðà.
Ïðîöåäóðà ââîäà â äåéñòâèå òàéìåðà 
çàâåðøàåòñÿ. Ïèêòîãðàììà “ ” èëè 
“ ” ïåðåñòàåò ìèãàòü è äàëåå 
ñâåòèòñÿ íåïðåðûâíî.

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ ÍÀÃÐÅÂ

• Ïðè çàïóñêå.
• Ïðè òåìïåðàòóðå â ïîìåùåíèè 

âûøå çàäàííîé òåìïåðàòóðû.
• Âî âðåìÿ îïåðàöèè 

ðàçìîðàæèâàíèÿ.

• Ïðè íåïðåðûâíîé ðàáîòå ñ ãîðèçîíòàëüíûì íàïðàâëåíèåì 
âîçäóøíîãî ïîòîêà.

• Ïðè íåïðåðûâíîé ðàáîòå ñ íàïðàâëåííûì âíèç âîçäóøíûì 
ïîòîêîì âî âðåìÿ îõëàæäåíèÿ ñ ïîìîùüþ áëîêà, ïîäâåøåííîãî ê 
ïîòîëêó èëè çàêðåïëåííîãî íà ñòåíå, ìèêðî-ÝÂÌ ìîæåò 
ðåãóëèðîâàòü íàïðàâëåíèå ïîòîêà ñ ïîñëåäóþùåé êîððåêòèðîâêîé 
èíäèêàöèè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
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Ðóññêèé 12

ПРИМЕЧАНИЕ
• Äëÿ îäíîâðåìåííîãî 

ïðîãðàììèðîâàíèÿ âêëþ÷åíèÿ è 
âûêëþ÷åíèÿ òàéìåðà ïîâòîðèòå 
óêàçàííóþ âûøå ïðîöåäóðó (îò “ ” äî 
“ ”) åùå ðàç.

• Ïî îêîí÷àíèè ïðîãðàììèðîâàíèÿ 
òàéìåðà íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ 
îñòàâøååñÿ âðåìÿ.

• Äëÿ îòìåíû ïðîãðàììèðîâàíèÿ çàíîâî 
íàæìèòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ 
òàéìåðà. Èçîáðàæåíèå íà äèñïëåå 
èñ÷åçàåò.

Пример: (См. рис. 11)
Åñëè òàéìåð çàïðîãðàììèðîâàí íà 
îñòàíîâ ñèñòåìû ïî èñòå÷åíèè 3 ÷àñîâ è 
íà çàïóñê ñèñòåìû ïî èñòå÷åíèè 4 ÷àñîâ, 
ñèñòåìà îñòàíàâëèâàåòñÿ ÷åðåç 3 ÷àñà è 
çàïóñêàåòñÿ ÷àñ ñïóñòÿ.

6-5УСТАНОВКИ ОСНОВНОГО ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(см. рисунок 10)

• Â ñëó÷àå ïîäñîåäèíåíèÿ îäíîãî íàðóæíîãî 
áëîêà ê íåñêîëüêèì âíóòðåííèì áëîêàì, êàê 
óêàçàíî íà ðèñóíêå 14.1 (Ìîäåëü ñ òåïëîâûì 
íàñîñîì (RQ(C)YQ)), íåîáõîäèìî 
îïðåäåëèòü îäèí èç ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî.

• Äëÿ âûáîðà ðåæèìà íàãðåâà, îõëàæäåíèÿ 
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí òîëüêî îñíîâíîé 
ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

• Íà äèñïëåÿõ ïîä÷èíåííûõ ïóëüòîâ 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ îòîáðàæàåòñÿ 
ïèêòîãðàììà “ ” (ïåðåêëþ÷åíèå 
ðåæèìà ïîä êîíòðîëåì), è îíè 
àâòîìàòè÷åñêè ïåðåâîäÿòñÿ â ðåæèì ðàáîòû, 
çàäàâàåìûé îñíîâíûì ïóëüòîì 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Îäíàêî íà ðåæèì îñóøåíèÿ âîçäóõà ìîæíî 
ïåðåêëþ÷èòüñÿ ñ ïîìîùüþ âñïîìîãàòåëüíûõ 
ïóëüòîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, åñëè 
ñèñòåìà ðàáîòàåò â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ, 
óñòàíîâëåííîì ñ ïîìîùüþ îñíîâíîãî ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå 
ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà àâòîíîìíûé ðåæèì 
ðàáîòû âåíòèëÿòîðà.

• Â ñëó÷àå ñ ñèñòåìîé, ïîêàçàííîé íà 
ðèñ.14.2, âûáîð ðåæèìà ìîæåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ñ ïîìîùüþ 
îñíîâíîãî ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ. (Ðåêóïåðàöèÿ òåïëîòû 
(RQCEQ) òîëüêî).

(См. рис. 14.2)
1. Íàðóæíûé áëîê
2. BS-áëîê
3. Êîìíàòíûé áëîê
4. Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
5. Некоторые внутренние блоки 

подсоединены к одному BS-блоку.
Îäèí èç óêàçàííûõ ïóëüòîâ 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâíûì.

6. Один внутренний блок 
подсоединен к одному BS-блоку.
Êàæäûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì.

Â ñëó÷àå ñ ñèñòåìîé, ïîêàçàííîé íà 
ðèñ.15, íè îäèí èç ïóëüòîâ 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íå ïîçâîëÿåò 
âûáèðàòü ðåæèì ðàáîòû êîíäèöèîíåðà. 
(Ðåêóïåðàöèÿ òåïëîòû (RQCEQ) òîëüêî)

(См. рис. 15)
1. Íàðóæíûé áëîê
2. BS-áëîê
3. Êîìíàòíûé áëîê
4. Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
5. Ïåðåêëþ÷àòåëü ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ/

ÍÀÃÐÅÂ
6. Переключатель ОХЛАЖДЕНИЕ/

НАГРЕВ подсоединяется к 
BS-блоку.
Ïåðåêëþ÷àòåëü ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ/
ÍÀÃÐÅÂ ìîæåò âûáèðàòü ðåæèì 
ðàáîòû êîíäèöèîíåðà.

Способ определения основного пульта 
дистанционного управления

Íàæìèòå íà êíîïêó âûáîðà ðåæèìà 
ðàáîòû ïóëüòà ÄÓ, ÿâëÿþùåãîñÿ íà 
äàííûé ìîìåíò ãëàâíûì, è óäåðæèâàéòå 
4 ñåêóíäû.
Íà äèñïëåå âñåõ ïîä÷èíåííûõ ïóëüòîâ 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, 
ïîäñîåäèíåííûõ ê îäíîìó íàðóæíîìó 
áëîêó, îòîáðàæàåòñÿ “ ” 
(ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìà ïîä êîíòðîëåì).

Íàæìèòå íà êíîïêó âûáîðà ðåæèìà 
ðàáîòû ïóëüòà, âûáèðàåìîãî äëÿ 
íàçíà÷åíèÿ ãëàâíûì ïóëüòîì ÄÓ. Íà ýòîì 
íàçíà÷åíèå çàâåðøàåòñÿ. Äàííûé ïóëüò 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íàçíà÷àåòñÿ 
îñíîâíûì, è ïèêòîãðàììà “ ” 
(ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìà ïîä êîíòðîëåì) 
èñ÷åçàåò.
Íà äðóãèõ ïóëüòàõ ÄÓ âûñâå÷èâàåòñÿ 
ïèêòîãðàììà “ ” (ïåðåêëþ÷åíèå 
ðåæèìà ïîä êîíòðîëåì).

1
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13 Ðóññêèé

Как изменить режим работы
(См. рис. 10)

Íàæèìàéòå íà êíîïêó âûáîðà ðåæèìà 
ðàáîòû íà îñíîâíîì ïóëüòå 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, íà êîòîðîì 
íå ìèãàåò “ ” (ïåðåêëþ÷åíèå 
ðåæèìà ïîä êîíòðîëåì), ïîêà 
êîíäèöèîíåð íå áóäåò íàñòðîåí íà 
çàäàííûé ðåæèì ðàáîòû.
Ïðè êàæäîì íàæàòèè êíîïêè èçîáðàæåíèå 
íà äèñïëåå áóäåò èçìåíÿòüñÿ íà FAN, DRY, 
AUTO (Ðåêóïåðàöèÿ òåïëîòû (RQCEQ) 
òîëüêî), COOLING èëè HEATING.
Îñòàëüíûå ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ áåç ïðàâà âûáîðà ïîâòîðÿò òî 
æå ñàìîå è íà èõ äèñïëåÿõ èçîáðàæåíèå 
èçìåíèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

6-6МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ С ГРУППОВЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ПУЛЬТАМИ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Â äàííîé ñèñòåìå íàðÿäó ñ èíäèâèäóàëüíûì 
óïðàâëåíèåì (îäèí ïóëüò äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ óïðàâëÿåò îäíèì êîìíàòíûì 
áëîêîì) îáåñïå÷èâàþòñÿ äâà äðóãèõ âàðèàíòà 
óïðàâëåíèÿ. Ïîäòâåðäèòå ñâîþ ñèñòåìó ó 
äèëåðà Daikin.

•Система группового управления
Îäèí ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
óïðàâëÿåò ìíîæåñòâîì (äî 16) êîìíàòíûõ 
áëîêîâ. Äëÿ âñåõ êîìíàòíûõ áëîêîâ 
óñòàíîâëåíû îäíè è òå æå õàðàêòåðèñòèêè.

•Система управления с двумя пультами 
дистанционного управления
Äâà ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
óïðàâëÿþò îäíèì êîìíàòíûì áëîêîì (â 
ñëó÷àå ñèñòåìû ñ ãðóïïîâûì óïðàâëåíèåì – 
îäíîé ãðóïïîé êîìíàòíûõ áëîêîâ). Áëîê 
ðàáîòàåò îòäåëüíî.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Ñâÿæèòåñü ñ äèëåðîì êîìïàíèè Daikin â 

ñëó÷àå èçìåíåíèÿ êîìáèíàöèè èëè 
íàñòðîéêè ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ è 
ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ äâóìÿ ïóëüòàìè 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

7. ОПТИМАЛЬНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ñîáëþäàéòå 
ïåðå÷èñëÿåìûå íèæå ìåðû 
ïðåäîñòîðîæíîñòè.

• Îòðåãóëèðóéòå äîëæíûì îáðàçîì âûïóñê 
âîçäóõà, èçáåãàÿ íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî 
ïîòîêà íà ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â ïîìåùåíèè.

• Íàäëåæàùèì îáðàçîì îòðåãóëèðóéòå 
òåìïåðàòóðó â ïîìåùåíèè äëÿ ñîçäàíèÿ 
áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû. Èçáåãàéòå 
÷ðåçìåðíîãî íàãðåâà èëè îõëàæäåíèÿ.

• Ñ ïîìîùüþ çàíàâåñîê èëè æàëþçè çàùèòèòå 
ïîìåùåíèå îò ïîïàäàíèÿ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé íà ïåðèîä âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè 
îõëàæäåíèÿ.

• ×àñòî âåíòèëèðóéòå.
Ïðè äëèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñëåäóåò 
óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå âåíòèëÿöèè.

• Íå îñòàâëÿéòå äâåðè è îêíà îòêðûòûìè. Ïðè 
îòêðûòûõ îêíàõ è äâåðÿõ âîçäóøíûé ïîòîê 
âûõîäèò èç Âàøåãî ïîìåùåíèÿ, òåì ñàìûì 
ïîíèæàÿ ýôôåêò îõëàæäåíèÿ èëè îáîãðåâà.

• Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîìåùàéòå êàêèå-ëèáî 
ïðåäìåòû îêîëî îòâåðñòèÿ äëÿ âïóñêà èëè 
âûïóñêà âîçäóõà áëîêà. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ðàçðóøåíèþ ýôôåêòà èëè ê îñòàíîâó ðàáîòû.

• Åñëè áëîê íå èñïîëüçóåòñÿ â òå÷åíèå 
äëèòåëüíîãî âðåìåíè, ïåðåâåäèòå îñíîâíîé 
âûêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ áëîêà â íåðàáî÷åå 
ïîëîæåíèå. Åñëè âûêëþ÷àòåëü íàõîäèòñÿ â 
ðàáî÷åì ïîëîæåíèè, îí ïîòðåáëÿåò 
ýëåêòðè÷åñòâî. Ïåðåä ïåðåçàïóñêîì áëîêà 
ïåðåâåäèòå îñíîâíîé âûêëþ÷àòåëü ïèòàíèÿ â 
ðàáî÷åå ïîëîæåíèå çà 6 ÷àñîâ äî íà÷àëà 
ðàáîòû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïëàâíîãî ââîäà â 
äåéñòâèå (ñì. ãëàâó “Òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå” â ðóêîâîäñòâå ïî êîìíàòíîìó 
áëîêó).

• Åñëè íà äèñïëåå âûâîäèòñÿ “ ” (âðåìÿ 
äëÿ î÷èñòêè âîçäóøíîãî ôèëüòðà), 
ïðèâëåêèòå êâàëèôèöèðîâàííîãî 
ñïåöèàëèñòà ïî îáñëóæèâàíèþ äëÿ î÷èñòêè 
ôèëüòðîâ (ñì. ãëàâó “Òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå” â ðóêîâîäñòâå ïî êîìíàòíîìó 
áëîêó).

• Ðàñïîëàãàéòå êîìíàòíûé áëîê è ïóëüò ÄÓ íà 
ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 1 ì îò òåëåâèçîðîâ, 
ðàäèîïðèåìíèêîâ, ñòåðåîìàãíèòîôîíîâ è 
äðóãîãî ïîäîáíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Íåñîáëþäåíèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ ìîæåò 
ïðèâåñòè ê íàêîïëåíèþ ñòàòè÷åñêîãî çàðÿäà 
èëè èñêàæåíèþ èçîáðàæåíèÿ.

3

09-3852.book  Page 13  Tuesday, December 1, 2009  5:02 PM



Ðóññêèé 14

• Íå èñïîëüçóéòå äðóãèå íàãðåâàòåëüíûå 
ïðèáîðû íåïîñðåäñòâåííî ïîä âíóòðåííèì 
áëîêîì.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíè ìîãóò áûòü 
äåôîðìèðîâàíû ïîä âîçäåéñòâèåì òåïëà.

• Èñïîëüçóéòå ôóíêöèþ ðåãóëèðîâêè 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà â ïîëíîì 
îáúåìå.
Õîëîäíûé âîçäóõ îïóñêàåòñÿ ê ïîëó, à 
ãîðÿ÷èé âîçäóõ ïîäíèìàåòñÿ ê ïîòîëêó.
Âî âðåìÿ îõëàæäåíèÿ èëè îñóøåíèÿ âîçäóõà 
îòðåãóëèðóéòå âîçäóøíûé ïîòîê 
ïàðàëëåëüíî, à âî âðåìÿ îáîãðåâà – âíèç.
Íå íàïðàâëÿéòå âîçäóøíûé ïîòîê 
íåïîñðåäñòâåííî íà ëþäåé.

• Äëÿ äîñòèæåíèÿ çàäàííîé òåìïåðàòóðû â 
ïîìåùåíèè ïîòðåáóåòñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ.
Ðåêîìåíäóåòñÿ íà÷èíàòü ðàáîòó 
çàáëàãîâðåìåííî, èñïîëüçóÿ òàéìåð.

8. СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ
Не прикасайтесь к вентиляционным 
отверстиям или алюминиевым 
пластинам наружного и внутреннего 
блоков.
Ïðèêîñíîâåíèå ê íèì ìîæåò ïðèâåñòè ê 
òðàâìàòèçìó.

Не производите чистку наружных и 
внутренних блоков с помощью воды.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè âîçãîðàíèþ.

Соблюдайте осторожность во время 
очистки воздушного фильтра.
Åñëè îïîðà íåóñòîé÷èâà, Âû ìîæåòå óïàñòü, 
÷òî ïðèâåäåò ê òðàâìàòèçìó.

Убедитесь, что работа завершена, и 
выключите выключатель перед началом 
чистки.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì è òðàâìàòèçìó.

Обратитесь к дилеру за консультацией 
про порядок чистки внутри внутреннего 
блока.
Ïðè íåïðàâèëüíîé ÷èñòêå âîçìîæíî 
ïîâðåæäåíèå ïëàñòèêîâûõ äåòàëåé è 
ïîëîìêè, íàïðèìåð, ïðîòåêàíèå âîäû, à 
òàêæå ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.

8-1В НАЧАЛЕ СЕЗОНА

Проверьте
• Íå çàáëîêèðîâàíû ëè âïóñêíûå è âûïóñêíûå 

îòâåðñòèÿ âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî áëîêîâ.
Óäàëèòå âñå, ÷òî ìîæåò èõ áëîêèðîâàòü.

Очистите воздушный фильтр и наружные 
детали.
• Ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòðà óñòàíîâèòå åãî â 

ïåðâîíà÷àëüíîå ïîëîæåíèå.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå î÷èñòêè 
ïðèâåäåíà â ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè 
âíóòðåííåãî áëîêà.

Включите электропитание.
• Ïðè âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ íà äèñïëåå ïóëüòà 

äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ 
ñèìâîëû.
(äëÿ çàùèòû áëîêà âêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå 
êàê ìèíèìóì çà 6 ÷àñîâ äî åãî ýêñïëóàòàöèè. 
Ýòî îáåñïå÷èò áîëåå ðîâíóþ ðàáîòó áëîêà.)

8-2В КОНЦЕ СЕЗОНА

В один из ясных дней используйте работу 
вентилятора на протяжении примерно 
половины дня, чтобы тщательно просушить 
внутреннюю часть блока.
• Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå 

âåíòèëÿòîðà ïðèâåäåíà íà ñòðàíèöå 8.

Выключите электропитание
• Ïðè âûêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ ñèìâîëû íà 

äèñïëåå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
èñ÷åçàþò.

• Ïðè âêëþ÷åííîì ýëåêòðîïèòàíèè áëîê 
ïîòðåáëÿåò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ Âàòò 
ýëåêòðîýíåðãèè.
Îòêëþ÷èòå ïèòàíèå äëÿ ýêîíîìèè 
ýëåêòðîýíåðãèè.

Очистите воздушный фильтр и наружные 
детали.
• Ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòðà óñòàíîâèòå åãî â 

ïåðâîíà÷àëüíîå ïîëîæåíèå.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå î÷èñòêè 
ïðèâåäåíà â ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè 
âíóòðåííåãî áëîêà.

9. ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ДАЛЕЕ 
СИМПТОМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИЗНАКАМИ ОТКАЗОВ 
КОНДИЦИОНЕРА

9-1СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ

•При повторном старте, после установки 
режима, остановки работы или 
изменения режима работы, кондиционер 
включается не сразу.
Åñëè ñâåòèòñÿ ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû, 
ñèñòåìà íàõîäèòñÿ â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè.
Âî èçáåæàíèå ïåðåãðóçêè êîìïðåññîðíîãî 
äâèãàòåëÿ êîíäèöèîíåð çàïóñêàåòñÿ ÷åðåç 
5 ìèíóò ïîñëå åãî âêëþ÷åíèÿ ïðè óñëîâèè, 
÷òî äî ýòîãî îí áûë âûêëþ÷åí.
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15 Ðóññêèé

•Нажатие кнопки управления при 
отображении на дисплее пульта ДУ 
сообщения “Centralized Control” 
приводит к миганию дисплея в течение 
нескольких секунд.
Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî öåíòðàëüíîå 
óñòðîéñòâî êîíòðîëèðóåò áëîê.
Ìèãàþùèé äèñïëåé îçíà÷àåò, ÷òî óäàëåííûé 
êîíòðîëëåð èñïîëüçîâàòü íåëüçÿ.

•Система не запускается сразу же после 
включения источника питания.
Ïîäîæäèòå îäíó ìèíóòó, ïîêà 
ìèêðîêîìïüþòåð ïîäãîòîâèòñÿ ê ðàáîòå.

9-2ИНОГДА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

•Дисплей пульта дистанционного 
управления показывает “U4” или “U5” и 
останавливается, но через несколько 
минут снова включается.
Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî, ÷òî ïóëüò 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ óëàâëèâàåò 
ïîìåõè äðóãèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ, ÷òî, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåïÿòñòâóåò ñâÿçè ìåæäó 
áëîêàìè, ïðè÷èíÿÿ èõ îñòàíîâêó.
Ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ ïîìåõ ðàáîòà 
àâòîìàòè÷åñêè âîçîáíîâëÿåòñÿ.

9-3НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ/
НАГРЕВА

•Если дисплеем высвечивается “ ” 
(переключение режима под контролем).
Ñîîòâåòñòâóþùèé ïóëüò ÿâëÿåòñÿ 
ïîä÷èíåííûì ïóëüòîì ÄÓ.
Ñì. “Óñòàíîâêà îñíîâíîãî ïóëüòà 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ”.

•Когда установлен переключатель 
Охлаждение/Нагрев, а на дисплее 
отображается “ ” (переключение 
режима под контролем).
Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî ïåðåêëþ÷åíèå 
ìåæäó ðåæèìàìè Îõëàæäåíèå/Íàãðåâ 
êîíòðîëèðóåòñÿ ïåðåêëþ÷àòåëåì 
Îõëàæäåíèå/Íàãðåâ. Çà èíôîðìàöèåé î 
ìåñòå óñòàíîâêè ïåðåêëþ÷àòåëÿ ïóëüòà ÄÓ 
îáðàòèòåñü ê äèëåðó Daikin.

9-4РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА 
ВОЗМОЖНА, НО ОХЛАЖДЕНИЕ И 
НАГРЕВ НЕ РАБОТАЮТ

•Сразу же после включения питания.
Ìèêðîêîìïüþòåð ãîòîâèòñÿ ê ðàáîòå.
Ïîäîæäèòå 10 ìèíóò.

9-5ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТОКА 
ВЕНТИЛЯТОРА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НАСТРОЙКЕ

•Интенсивность потока вентилятора не 
изменяется, даже если нажать кнопку 
регулировки интенсивности потока 
вентилятора.
Â ðåæèìå íàãðåâà, êîãäà òåìïåðàòóðà â 
ïîìåùåíèè äîñòèãàåò çàäàííîãî çíà÷åíèÿ, 
íàðóæíûé áëîê îòêëþ÷àåòñÿ, à êîìíàòíûé 
áëîê ïåðåõîäèò â ðåæèì òèõîé ðàáîòû 
âåíòèëÿòîðà.
Ýòî ïðåäîòâðàùàåò ïîäà÷ó õîëîäíîãî 
âîçäóõà íåïîñðåäñòâåííî íà íàõîäÿùèõñÿ â 
ïîìåùåíèè ëþäåé.
Èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà âåíòèëÿòîðà íå 
èçìåíèòñÿ, äàæå åñëè íàæàòü êíîïêó, êîãäà 
äðóãîé êîìíàòíûé áëîê ðàáîòàåò â ðåæèìå 
íàãðåâà.

9-6НАПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ НАСТРОЙКЕ

•Направление потока вентилятора не 
соответствует показаниям дисплея 
удаленного контроллера.
Направление потока вентилятора не 
изменяется.
Ýòî ïðîèñõîäèò ïî ïðè÷èíå êîíòðîëÿ áëîêà 
ìèêðîêîìïüþòåðîì. Ñì. “Ðåãóëèðîâêà 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà”.

9-7ИЗ БЛОКА ВЫХОДИТ БЕЛЫЙ ТУМАН

Комнатный блок

•При выполнении операции охлаждения в 
условиях высокой влажности.
Åñëè âíóòðåííÿÿ ÷àñòü êîìíàòíîãî áëîêà 
ñèëüíî çàãðÿçíåíà, ðàñïðåäåëåíèå 
òåìïåðàòóð âíóòðè ïîìåùåíèÿ ñòàíîâèòñÿ 
íåðàâíîìåðíûì. Íåîáõîäèìî î÷èñòèòü 
êîìíàòíûé áëîê èçíóòðè. Îáðàòèòåñü ê 
äèëåðó êîìïàíèè Daikin çà ïîäðîáíûìè 
ñâåäåíèÿìè îá î÷èñòêå áëîêà. Äëÿ 
âûïîëíåíèÿ äàííîé îïåðàöèè òðåáóåòñÿ 
êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò ïî 
ñåðâèñíîìó îáñëóæèâàíèþ.

•Сразу после завершения операции 
охлаждения в помещении с низкими 
значениями температуры и влажности.
Ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ðàçîãðåòûé 
õîëîäèëüíûé ãàç ïîñòóïàåò îáðàòíî â 
êîìíàòíûé áëîê è âûçûâàåò îáðàçîâàíèå ïàðà.

09-3852.book  Page 15  Tuesday, December 1, 2009  5:02 PM



Ðóññêèé 16

Комнатный блок, Наружный блок

•При переключении системы на операцию 
нагрева после операции 
размораживания.
Âëàãà, îáðàçîâàâøàÿñÿ ïðè 
ðàçìîðàæèâàíèè, ïðåâðàùàåòñÿ â ïàð è 
èñïàðÿåòñÿ.

9-8ШУМ КОНДИЦИОНЕРОВ 

Комнатный блок

•Звенящий звук (“дзинь”), 
прослушиваемый сразу после включения 
источника питания.
Ýëåêòðîííûé ðåãóëèðóþùèé âåíòèëü âíóòðè 
êîìíàòíîãî áëîêà íà÷èíàåò ðàáîòàòü è 
ñîçäàåò øóì. Åãî ãðîìêîñòü ñíèæàåòñÿ 
ïðèìåðíî ÷åðåç ìèíóòó.

•Непрерывный тихий шипящий звук 
(“ша”), прослушиваемый при 
нахождении системы в режиме 
охлаждения или в состоянии останова.
Ðàáîòà äðåíàæíîãî íàñîñà (íåîáÿçàòåëüíîãî 
àêñåññóàðà) ñîïðîâîæäàåòñÿ øóìîì.

•Пискливый звук (“пи-пи”), 
прослушиваемый при останове системы 
после операции нагрева.
Äàííûé øóì ñîçäàåòñÿ ñæàòèåì è 
ðàñøèðåíèåì ïëàñòìàññîâûõ äåòàëåé ïðè 
èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû.

•Тихий клокочущий звук (“ссс”, “кр-кр”), 
прослушиваемый при останове 
комнатного блока.
Äàííûé øóì ïðîñëóøèâàåòñÿ, åñëè â ðàáîòå 
íàõîäèòñÿ äðóãîé êîìíàòíûé áëîê. ×òîáû â 
ñèñòåìå íå îñòàâàëèñü ìàñëî è õîëîäèëüíûé 
àãåíò, ïîääåðæèâàåòñÿ ïîòîê ìàëîãî 
êîëè÷åñòâà õîëîäèëüíîãî àãåíòà.

Наружный блок

•При изменении уровня рабочего шума.
Øóì ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé èçìåíåíèÿ ÷àñòîòû.

Комнатный блок, Наружный блок

•Непрерывный тихий свистящий звук, 
прослушиваемый при выполнении в 
системе операции охлаждения или 
размораживания.
Ýòîò çâóê ñîçäàåòñÿ ãàçîîáðàçíûì 
õëàäàãåíòîì, ïðîòåêàþùèì êàê ÷åðåç 
êîìíàòíûé, òàê è ÷åðåç íàðóæíûé áëîêè.

•Свистящий звук, прослушиваемый при 
запуске либо сразу после операции 
останова или размораживания.
Ýòîò øóì õîëîäèëüíîãî àãåíòà ñîçäàåòñÿ 
ïðè ïðåêðàùåíèè èëè ïðè èçìåíåíèè ïîòîêà.

9-9ИЗ БЛОКА ВЫДУВАЕТСЯ ПЫЛЬ

•Когда блок используется после 
длительного простоя.
Ýòî ïðîèñõîäèò ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî â áëîê 
ïîïàëà ïûëü.

9-10БЛОКИ СПОСОБНЫ ИЗДАВАТЬ 
ЗАПАХИ

•При эксплуатации.
Áëîê ìîæåò ïîãëîùàòü çàïàõè èç 
ïîìåùåíèé, îò ìåáåëè, îò ñèãàðåò è çàòåì 
èñïóñêàòü èõ çàíîâî.

9-11ВЕНТИЛЯТОР НАРУЖНОГО БЛОКА 
НЕ ВРАЩАЕТСЯ

•При эксплуатации.
Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà êîíòðîëèðóåòñÿ ñ 
öåëüþ îïòèìèçàöèè ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ.

9-12НА ДИСПЛЕЕ ВЫВОДИТСЯ “ ”

•Это происходит сразу после включения 
основного переключателя 
электропитания.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïóëüò äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ â íîðìàëüíîì 
ñîñòîÿíèè. Ñîñòîÿíèå äëèòñÿ îäíó ìèíóòó.

9-13КОМПРЕССОР ИЛИ ВЕНТИЛЯТОР 
В НАРУЖНОМ БЛОКЕ НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

•Цель состоит в том, чтобы в компрессоре 
не оставались масло и холодильный 
агент. Блок останавливается через 
5 – 10 минут.

9-14ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ НАРУЖНОГО 
БЛОКА РАЗОГРЕТА ДАЖЕ ПОСЛЕ 
ОСТАНОВА БЛОКА

•Данное состояние объясняется тем, что 
картерный нагреватель разгоревает 
компрессор в расчете на обеспечение 
плавного запуска компрессора.

9-15ИНОГДА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

•На дисплее пульта дистанционного 
управления выводится “U4” или “U5”, 
после чего он выключается, но через 
несколько минут снова включается.
Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî, ÷òî ïóëüò 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ óëàâëèâàåò 
ïîìåõè äðóãèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ, ÷òî, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåïÿòñòâóåò ñâÿçè ìåæäó 
áëîêàìè, âûçûâàÿ èõ îñòàíîâêó.
Ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ ïîìåõ ðàáîòà 
àâòîìàòè÷åñêè âîçîáíîâëÿåòñÿ.
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9-16 ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ВЫПУСКАЕТСЯ 
ДАЖЕ ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ 
БЛОКЕ

•Горячий воздух может ощущаться, даже 
если блок остановлен.
Íåñêîëüêî ðàçíûõ âíóòðåííèõ áëîêîâ 
ðàáîòàþò â îäíîé ñèñòåìå, ïîýòîìó ïðè 
ðàáîòå äðóãîãî áëîêà, íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî 
õëàäàãåíòà âñå ðàâíî áóäåò ïðîõîäèòü ÷åðåç 
áëîê.

9-17НЕ ОХЛАЖДАЙТЕ СЛИШКОМ 
СИЛЬНО

•Программирование сухого режима
Ðåæèì îñóøåíèÿ âîçäóõà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
êàê ìîæíî ìåíüøåãî ñíèæåíèÿ êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðû.  
Ñì. ñòð. 10.

10.ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если возникает одно из перечисляемых 
ниже нарушений работы, предпринимайте 
указанные ниже меры и обращайтесь к 
своему дилеру Daikin.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При появлении необычных признаков 
(запах гари и т.п.) остановите работу и 
отключите электропитание.
Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû áëîêà â òàêèõ óñëîâèÿõ 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå, ïîðàæåíèþ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè âîçãîðàíèþ.
Ñâÿæèòåñü ñ äèëåðîì.

• Åñëè ÷àñòî ñðàáàòûâàåò çàùèòíîå 
óñòðîéñòâî (ïðåäîõðàíèòåëü, 
àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü èëè 
óñòðîéñòâî çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ); 
Äåéñòâèå: Íå âêëþ÷àéòå ãëàâíûé 
âûêëþ÷àòåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ.

• Åñëè íå ðàáîòàåò íàäëåæàùèì îáðàçîì 
âûêëþ÷àòåëü ÂÊËÞ×ÅÍÎ / ÂÛÊËÞ×ÅÍÎ;
Äåéñòâèå: Îòêëþ÷èòå îñíîâíîé èñòî÷íèê 
ïèòàíèÿ.

• Åñëè èç áëîêà âûòåêàåò âîäà;
Äåéñòâèå: Îñòàíîâèòå ðàáîòó.

• Ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ ðàáîòû ðàáîòàåò 
íåäîëæíûì îáðàçîì.
Âûêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå.

• Åñëè íà äèñïëåå âûâîäèòñÿ “ ”, ìèãàþò 
íîìåð áëîêà è ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû è 
âûñâå÷èâàåòñÿ êîä íåèñïðàâíîñòè; 
(См. рис. 12)

1. Êîíòðîëüíûé äèñïëåé
2. Íîìåð êîìíàòíîãî áëîêà, â êîòîðîì 

âîçíèêàåò íàðóøåíèå
3. Ëàìïî÷êà èíäèêàöèè ðàáîòû
4. Êîä íåèñïðàâíîñòè

Äåéñòâèå: Íàïðàâüòå óâåäîìëåíèå 
îáñëóæèâàþùåìó Âàñ äèëåðó Daikin ñ 
óêàçàíèåì êîäà íàðóøåíèÿ ðàáîòû.

Если система не работает надлежащим 
образом помимо указанных выше случаев 
и при этом нет видимых проявлений ни 
одного из перечисленных выше нарушений 
работы, исследуйте систему согласно 
указанным ниже процедурам.
Если после проверки всех перечисленных 
пунктов устранить проблему своими 
силами невозможно, свяжитесь с Вашим 
дилером.
Укажите им все выявленные признаки, 
наименование системы и модели 
(см. гарантийный талон).

1. Åñëè ñèñòåìà íå ðàáîòàåò âîîáùå;
• Ïðîêîíòðîëèðóéòå âîçìîæíîå íàðóøåíèå 

ïîäà÷è ïèòàíèÿ.
Äîæäèòåñü âîññòàíîâëåíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ. 
Åñëè ïèòàíèå îòêàçûâàåò â ïðîöåññå ðàáîòû, 
ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè ïåðåçàïóñêàåòñÿ 
ñðàçó ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ðàáîòû 
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.

• Ïðîâåðüòå âîçìîæíîå ïåðåãîðàíèå 
ïðåäîõðàíèòåëÿ;
Îòêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå.

• Ïðîâåðüòå, íå 
ïåðåãîðåë ëè 
âûêëþ÷àòåëü.
Âêëþ÷èòå ïèòàíèå ñ 
ïîìîùüþ 
âûêëþ÷àòåëÿ ïèòàíèÿ, 
íàõîäÿùåãîñÿ â 
âûêëþ÷åííîì ïîëîæåíèè.
Íå âêëþ÷àéòå ýëåêòðîïèòàíèå ïðè 
âûêëþ÷åííîì ïîëîæåíèè àâòîìàòè÷åñêîãî 
âûêëþ÷àòåëÿ.
(Îáðàòèòåñü ê Âàøåìó äèëåðó.)

2. Åñëè ñèñòåìà îñòàíàâëèâàåòñÿ âñêîðå 
ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû;

• Ïðîêîíòðîëèðóéòå âîçìîæíîå çàêðûòèå 
îòâåðñòèÿ äëÿ âïóñêà èëè âûïóñêà âîçäóõà 
íàðóæíîãî èëè êîìíàòíîãî áëîêà 
ïîñòîðîííèìè ïðåäìåòàìè.
Óäàëèòå ïðåïÿòñòâèÿ (åñëè èìåþòñÿ) è 
âîññòàíîâèòå íîðìàëüíóþ âåíòèëÿöèþ.

TEST
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• Ïðîêîíòðîëèðóéòå âîçìîæíîå 
âûñâå÷èâàíèå íà äèñïëåå ïóëüòà ÄÓ ñèìâîëà 
“ ” (âðåìÿ äëÿ î÷èñòêè âîçäóøíîãî 
ôèëüòðà);
Ñì. ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 
âíóòðåííåãî áëîêà. È î÷èñòèòå âîçäóøíûé 
ôèëüòð.

3. Ñèñòåìà ðàáîòàåò, íî áåç îáåñïå÷åíèÿ 
äîñòàòî÷íîãî íàãðåâà èëè îõëàæäåíèÿ;

• Ïðîêîíòðîëèðóéòå âîçìîæíîå çàêðûòèå 
îòâåðñòèÿ äëÿ âïóñêà èëè âûïóñêà âîçäóõà 
íàðóæíîãî èëè êîìíàòíîãî áëîêà 
ïîñòîðîííèìè ïðåäìåòàìè.
Óäàëèòå ïðåïÿòñòâèÿ (åñëè èìåþòñÿ) è 
âîññòàíîâèòå íîðìàëüíóþ âåíòèëÿöèþ.

• Ïðîêîíòðîëèðóéòå âîçìîæíîå 
âûñâå÷èâàíèå íà äèñïëåå ïóëüòà ÄÓ ñèìâîëà 
“ ” (âðåìÿ äëÿ î÷èñòêè âîçäóøíîãî 
ôèëüòðà);
Ñì. ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 
âíóòðåííåãî áëîêà. È î÷èñòèòå âîçäóøíûé 
ôèëüòð.

• Ïðîâåðüòå óñòàíîâêó òåìïåðàòóðû.
Ñì. “Ïðîöåäóðà ýêñïëóàòàöèè”.

• Ïðîâåðüòå óñòàíîâêó ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà 
â èñïîëüçóåìîì óäàëåííîì êîíòðîëëåðå.
Ñì. “Ïðîöåäóðà ýêñïëóàòàöèè”.

• Ïðîâåðüòå, íå îòêðûòû ëè îêíà è äâåðè. 
Çàêðîéòå äâåðè è îêíà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ñêâîçíÿêîâ.

• Ïðîêîíòðîëèðóéòå âîçìîæíîå íàëè÷èå â 
ïîìåùåíèè ñëèøêîì áîëüøîãî ÷èñëà ëèö 
ïðè âûïîëíåíèè îïåðàöèè îõëàæäåíèÿ.

• Ïðîâåðüòå, ÷òîáû èñòî÷íèê òåïëà â 
ïîìåùåíèè íå áûë èçáûòî÷íûì âî âðåìÿ 
ðàáîòû êîíäèöèîíåðà â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ.

• Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ïðÿìûå ñîëíå÷íûå ëó÷è íå 
ïðîíèêàëè â ïîìåùåíèå âî âðåìÿ ðàáîòû 
êîíäèöèîíåðà â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ.
Èñïîëüçóéòå øòîðû èëè æàëþçè.

• Ïðîêîíòðîëèðóéòå ïðàâèëüíîñòü óãëà 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà.
Ñì. “Ïðîöåäóðà ýêñïëóàòàöèè”.

Послепродажное обслуживание и 
гарантийные обязательства
Послепродажное обслуживание:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•Не модифицируйте блок.

Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè âîçãîðàíèþ.

•Не разбирайте и не ремонтируйте блок.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè âîçãîðàíèþ.
Ñâÿæèòåñü ñ äèëåðîì.

•При утечке хладагента уберите все 
источники возгорания.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî óòå÷êà õëàäàãåíòà 
îáû÷íî íå ïðîèñõîäèò, åñëè èìååòñÿ óòå÷êà 
õëàäàãåíòà â ïîìåùåíèè è êîíòàêò ñ 
âîçäóõîì â ïðèáîðàõ, òàêèõ êàê áàòàðåè, 
ïå÷è, ãàçîâûå ïëèòû è ò.ï., âîçìîæíî 
îáðàçîâàíèå òîêñè÷íîãî ãàçà.
Ïîñëå óñòðàíåíèÿ óòå÷êè õëàäàãåíòà, ïåðåä 
âîçîáíîâëåíèåì ýêñïëóàòàöèè óáåäèòåñü â 
òîì, ÷òî ìåñòî óòå÷êè íàäåæíî 
îòðåìîíòèðîâàíî, ïðîêîíñóëüòèðîâàâøèñü 
ñî ñïåöèàëèñòîì ïî îáñëóæèâàíèþ.

•Не демонтируйте и не производите 
повторную установку блока 
самостоятельно.
Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè 
ïîæàðó.
Ñâÿæèòåñü ñ äèëåðîì.

•При заказе ремонта у дилера, сообщите 
соответствующему персоналу 
следующую информацию:
•¹ èçäåëèÿ êîíäèöèîíåðà: 

Ñì. ãàðàíòèéíûé òàëîí.
•Äàòà ïîñòàâêè è äàòà ìîíòàæà: 

Ñì. ãàðàíòèéíûé òàëîí.
•Íåèñïðàâíîñòü: 

Ñîîáùèòå ïåðñîíàëó î íåèñïðàâíûõ 
äåòàëÿõ
(êîä íåèñïðàâíîñòè îòîáðàæàåòñÿ íà 
äèñïëåå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ).

•Ôàìèëèÿ, àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà

•Ремонт по истечении гарантийного срока
Ñâÿæèòåñü ñ äèëåðîì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà âîçìîæíî 
ïðåäîñòàâëåíèå ïëàòíûõ óñëóã.

•Минимальный срок хранения важных 
деталей
Äàæå ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà 
êîíäèöèîíåðîâ îïðåäåëåííîé ìîäåëè, ìû 
ñîõðàíÿåì ñîîòâåòñòâóþùèå âàæíûå äåòàëè 
íà ñêëàäå â òå÷åíèå êàê ìèíèìóì 9 ëåò.
Âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ òå äåòàëè, êîòîðûå 
íåîáõîäèìû äëÿ ýêñïëóàòàöèè 
êîíäèöèîíåðà.
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•Рекомендации по техническому 
обслуживанию и проверке
Òàê êàê ïîñëå ýêñïëóàòàöèè áëîêà â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ ëåò â íåì íàêàïëèâàåòñÿ ìíîãî 
ïûëè, â íåêîòîðîé ñòåïåíè óõóäøàòñÿ åãî 
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
Äëÿ ðàçáîðêè è âíóòðåííåé î÷èñòêè 
íåîáõîäèìû òåõíè÷åñêèå çíàíèÿ, ïîýòîìó 
ìû ðåêîìåíäóåì çàêëþ÷èòü äîãîâîð 
(ïëàòíûé) íà òåõîáñëóæèâàíèå è ïðîâåðêó 
îòäåëüíî îò îáû÷íîãî òåõîáñëóæèâàíèÿ.

•Рекомендуемая периодичность проверки 
и технического обслуживания
[Примечание: Цикл технического 
обслуживания и гарантийный срок – не 
одно и то же.]
Äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå 1, 
ïðåäïîëàãàþò ñëåäóþùèå óñëîâèÿ 
ýêñïëóàòàöèè.

1. Íîðìàëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïðè îòñóòñòâèè 
÷àñòûõ îñòàíîâîê è çàïóñêîâ àãðåãàòà. 
(Õîòÿ ýòîò ïàðàìåòð ðàçëè÷àåòñÿ äëÿ 
ðàçíûõ ìîäåëåé, ìû íå ðåêîìåíäóåì 
ïðîèçâîäèòü îñòàíîâêó è çàïóñê àãðåãàòà 
ïðè íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè ÷àùå, ÷åì 
6 ðàç â ÷àñ.)

2. Ðàáîòà èçäåëèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 
10 ÷àñîâ â äåíü, 2500 ÷àñîâ â ãîä.

• Òàáëèöà 1. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåðêè è 
ïåðèîäè÷íîñòü òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Примечание 1
Â ýòîé òàáëèöå óêàçàíû îñíîâíûå óçëû.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðèâîäèòñÿ â äîãîâîðå 
íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ïðîâåðêó.

Примечание 2
Ýòîò öèêë òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
óêàçûâàåò ðåêîìåíäóåìûé ïåðèîä âðåìåíè äî 
âîçíèêíîâåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ 
ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ñðîêà ñëóæáû 
èçäåëèÿ.

Èñïîëüçóéòå ýòè äàííûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ 
ïëàíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
(ñîñòàâëåíèÿ ñìåòû ðàñõîäîâ íà òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå è ïðîâåðêè è ò.ï.).
Â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ äîãîâîðà íà 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ïðîâåðêó, öèêëû 
ïðîâåðêè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â 
äåéñòâèòåëüíîñòè ìîãóò áûòü êîðî÷å 
ïðèâåäåííûõ çäåñü.

Сокращение циклов технического 
обслуживания и замены должно 
учитываться в следующих случаях.

1. Ïðè èñïîëüçîâàíèè â æàðêèõ, âëàæíûõ 
ïîìåùåíèÿõ èëè ïîìåùåíèÿõ ñ áîëüøèì 
êîëåáàíèåì òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè. 

2. Ïðè èñïîëüçîâàíèè â ïîìåùåíèÿõ ñ 
âûñîêèì êîëåáàíèåì ìîùíîñòè 
(íàïðÿæåíèÿ, ÷àñòîòû, èñêàæåíèÿ ôîðìû 
ñèãíàëà è äð.)
(íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñëó÷àå âûõîäà 
çà äîïóñòèìûå ïðåäåëû).

3. Ïðè óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèè â ïîìåùåíèÿõ 
ñ ÷àñòûìè òîë÷êàìè è âèáðàöèÿìè.

4. Ïðè èñïîëüçîâàíèè â íåõîðîøèõ 
ïîìåùåíèÿõ ñ ñîäåðæàíèåì â âîçäóõå ïûëè, 
ñîëè, âðåäíûõ ãàçîâ èëè íåôòÿíîé ïûëè, 
ñåðíèñòîé êèñëîòû è ñåðîâîäîðîäà.

5. Ïðè èñïîëüçîâàíèè â ïîìåùåíèÿõ ñ ÷àñòûì 
âêëþ÷åíèåì è âûêëþ÷åíèåì ìàøèí èëè 
äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèåé. (Íàïðèìåð: 
êðóãëîñóòî÷íîå êîíäèöèîíèðîâàíèå)

■ Рекомендуемая периодичность замены 
изношенных деталей

[Этот цикл не совпадает с гарантийным сроком.]

• Òàáëèöà 2. Ïåðèîäè÷íîñòü çàìåíû äåòàëåé

Примечание 1
Â ýòîé òàáëèöå óêàçàíû îñíîâíûå óçëû.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðèâîäèòñÿ â äîãîâîðå 
íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ïðîâåðêó.

Примечание 2
Ýòîò öèêë òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
óêàçûâàåò ðåêîìåíäóåìûé ïåðèîä âðåìåíè äî 
âîçíèêíîâåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ 
ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ñðîêà ñëóæáû 
èçäåëèÿ.

Íàèìåíîâàíèå 
îñíîâíîãî óçëà

Ïåðèîäè÷íîñòü 
ïðîâåðêè

Ïåðèîäè÷íîñòü 
òåõíè÷åñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ 
[çàìåíà è / èëè 
ðåìîíò]

Ýëåêòðîäâèãàòåëü 
(âåíòèëÿòîð, çàäâèæêà 
è ò.ï.)

1 ãîä

20000 ÷àñîâ

Ïå÷àòíûå ïëàòû 25000 ÷àñîâ

Òåïëîîáìåííèê 5 ëåò

Äàò÷èê (òåðìèñòîð è ò.ï.) 5 ëåò

Óäàëåííûé êîíòðîëëåð 
è âûêëþ÷àòåëè 25000 ÷àñîâ

Ñëèâíîé ïîääîí 8 ëåò

Ðåãóëèðóþùèé âåíòèëü 20000 ÷àñîâ

Ýëåêòðîìàãíèòíûé 
êëàïàí

20000 ÷àñîâ

Íàèìåíîâàíèå 
îñíîâíîãî óçëà

Ïåðèîäè÷íîñòü 
ïðîâåðêè

Ïåðèîäè÷íîñòü 
çàìåíû

Âîçäóøíûé ôèëüòð

1 ãîä

5 ëåò

Âûñîêîýôôåêòèâíûé 
ôèëüòð 
(äîïîëíèòåëüíàÿ 
ïðèíàäëåæíîñòü)

1 ãîä

Ïðåäîõðàíèòåëü 10 ëåò

Êàðòåðíûé 
íàãðåâàòåëü 8 ëåò
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Èñïîëüçóéòå ýòè äàííûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ 
ïëàíà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
(ñîñòàâëåíèÿ ñìåòû ðàñõîäîâ íà òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå è ïðîâåðêè è ò.ï.).

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàòèòåñü ê 
Âàøåìó äèëåðó.
Ïðèìå÷àíèå: Ïîëîìêè, ïðîèçîøåäøèå 
âñëåäñòâèå ðàçáîðêè èëè î÷èñòêè âíóòðåííèõ 
äåòàëåé, âûïîëíåííîé ïîñòîðîííèìè ëèöàìè, 
íå ÿâëÿþùèìèñÿ àâòîðèçîâàííûìè 
ïðåäñòàâèòåëÿìè íàøåé êîìïàíèè, 
èñêëþ÷àþòñÿ èç óñëîâèé ãàðàíòèéíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ.

■ Перемещение и утилизация блока
• Ñâÿæèòåñü ñ Âàøèì äèëåðîì äëÿ ñíÿòèÿ è 

ïåðåóñòàíîâêè ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ 
âîçäóõà ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà îíà íóæäàåòñÿ 
â òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçå.

• Â ðàáîòå ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ 
âîçäóõà èñïîëüçóåòñÿ ôòîðóãëåðîäíûé 
õëàäàãåíò.
Ñâÿæèòåñü ñ äèëåðîì äëÿ ñïèñàíèÿ ñèñòåìû 
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà ïî äîñòèæåíèþ 
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà äëÿ ñáîðà, 
òðàíñïîðòèðîâêè è ñïèñàíèÿ õëàäàãåíòà 
ñîãëàñíî ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåñòíûõ è 
íàöèîíàëüíûõ ïðàâèë.

■ Куда звонить
Äëÿ ïîñëåïðîäàæíîãî îáñëóæèâàíèÿ è ò.ä. 
ñâÿæèòåñü ñî ñâîèì äèëåðîì.

■ Гарантийный срок:
•Äàííîå èçäåëèå èìååò ãàðàíòèéíûé òàëîí.

Ãàðàíòèéíûé òàëîí âûäàåòñÿ çàêàç÷èêó 
ïîñëå çàïîëíåíèÿ äèëåðîì íåîáõîäèìûõ 
ïóíêòîâ â òàëîíå.  Çàêàç÷èê äîëæåí 
ïðîâåðèòü çàïèñàííûå ïóíêòû è õðàíèòü 
ãàðàíòèéíûé òàëîí â íàäåæíîì ìåñòå.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê: Îäèí ãîä ïîñëå 

óñòàíîâêè.
Äîïîëíèòåëüíàÿ 
èíôîðìàöèÿ óêàçàíà íà 
ãàðàíòèéíîì òàëîíå.

•Åñëè íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè ðåìîíò 
êîíäèöèîíåðà â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî 
ñðîêà, ñâÿæèòåñü ñ äèëåðîì è ïðåäúÿâèòå 
åìó ãàðàíòèéíûé òàëîí.  Åñëè ãàðàíòèéíûé 
òàëîí îòñóòñòâóåò, áóäåò ïðîèçâåäåí 
ïëàòíûé ðåìîíò, äàæå åñëè ãàðàíòèéíûé 
ñðîê åùå íå èñòåê.

09-3852.book  Page 20  Tuesday, December 1, 2009  5:02 PM




